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Para reconducir la línea existente desde su posición actual a la dos nuevas cámaras de 

empalme CE01.1 y CE01.2, donde se origina la nueva línea, serán necesarios 43 m de traza. 

 

 

 

  





 

PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA ELÉCTRICA 
A 132 kV, DOBLE CIRCUITO, E/S EN 

ST PALANCIA DE L/SAGUNTO - SAGGAS 
7 

 

 

GENERALES 

Potencia requerida (MVA/circuito) 181 

Tipo de cable 

RHZ1-RA-2OL 76/132kV 1x1600MAL+T420 

(56 46 205) 

RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132kV 1x1600MAL+T420 

(56 46 204) 

Tipo de canalización ZANJA ENTUBADA HORMIGONADA 

Categoría de la red A 

A continuación, se resumen las principales características de la nueva instalación: 

Nº 
TRAMO 

TIPO 

CONDUCTOR 
Nº 

CIRCUITOS 

Nº 
CONDUCTORES 

POR FASE 

Nº APOYOS 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

SECCIÓN 
(mm2) 

SUSP. AMA. 

0.1 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

XLPE-Z1 76/132kV 

1x1200AL + H280 

(Existente reconducido) 

1.200 1 1 - - 21 

0.2 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

XLPE-Z1 76/132kV 

1x1200AL + H280 

(Existente reconducido) 

1.200 1 1 - - 23 

1.1 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 1 1 - - 40 

1.2 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 1 1 - - 14 

2 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 1.108 

3 
SUBTERRÁNEO 

(PERFORACIÓN) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 87 

4 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 1.231 

5 
SUBTERRÁNEO 

(PERFORACIÓN) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 59 

6 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 1.131 

7 
SUBTERRÁNEO 

(HINCA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 47 

8 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 404 
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Nº 
TRAMO 

TIPO 

CONDUCTOR 
Nº 

CIRCUITOS 

Nº 
CONDUCTORES 

POR FASE 

Nº APOYOS 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

SECCIÓN 
(mm2) 

SUSP. AMA. 

9 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL (AS) 

76/132kV 

1x1600MAL+T420 

1.600 2 1 - - 721 

1.7.2 Plazo de ejecución 

El plazo estimado para el desarrollo integral del proyecto será de 24 meses, incluyendo en el 

mismo los periodos de suministro y fabricación de materiales y contratación de servicios de 

construcción y montaje, de forma que la ejecución material de la obra se concretará en 18 

meses. 

1.7.3 Materiales de la línea eléctrica 

1.7.3.1 Cable de aislamiento seco 

Los cables de la línea proyectada serán unipolares con aislamiento seco, siendo sus 

principales características las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS DEL CABLE 

Designación 

RHZ1-RA-2OL 76/132kV 1X1600MAL+T420 (56 
46 205) 

RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132kV 1X1600MAL+T420 
(56 46 204) 

Tensión nominal (kV) 132 

Tensión nominal más elevada (kV) 145 

Material del conductor Aluminio 

Sección del conductor (mm2) 1600 

Material del aislamiento XLPE 

Espesor nominal mínimo del aislamiento (mm) 15 

Tipo de pantalla metálica Tubo de aluminio 

Sección de la pantalla (mm2) 420 

Material de la cubierta exterior 
Poliolefina (DMZ2) 

Poliolefina (DMZ2 para cable AS) 

Espesor de la cubierta exterior (mm) 4,3 

Temperatura máxima admisible en el conductor 
en servicio permanente (ºC) 

90 

Temperatura máxima admisible en el conductor 
en régimen de cortocircuito (ºC) 

250 

Tiempo de cortocircuito (s) 1,2 

Intensidad máxima de cortocircuito en el 
conductor (kA)   

138,12 

Intensidad máxima de cortocircuito en la pantalla 
(no adiabático) (kA) 

42,56 









 

PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA ELÉCTRICA 
A 132 kV, DOBLE CIRCUITO, E/S EN 

ST PALANCIA DE L/SAGUNTO - SAGGAS 
12 

 

 

En el apartado de Planos se puede observar una descripción de las mismas. 

1.7.3.5.3.3 Cámaras de empalme 

En todos los emplazamientos en donde esté prevista la confección de empalmes del cable 

subterráneo, se instalarán cámaras de empalme, previendo que los empalmes de todas las 

fases se realicen en el interior de la misma cámara. La cámara de empalme se instalará a 1 

m de profundidad. 

En función del emplazamiento, las cámaras podrán ser prefabricadas en uno o varios bloques 

de hormigón, o construidas in situ. Soportarán el tráfico rodado, y en caso de inundación, 

aguantarán el empuje del agua. En cualquier caso, se deberá garantizar la adecuada 

impermeabilización de las cámaras de empalme. 

Con objeto de facilitar el tendido de cables así como la sustitución de los mismos, la cámara 

de empalme dispondrá de dos aperturas rectangulares ubicadas en las paredes de acometida 

de cables. 

La colocación de la cámara se realizará con grúa, estorbando lo menos posible en los lugares 

destinados para ello. Posteriormente una vez colocada la cámara el espacio que queda entre 

ésta y el terreno se rellenará con un hormigón de limpieza hasta una cota de 300mm por 

debajo de la cota del terreno. 

Una descripción de las mismas que se encuentra incluida en el apartado de Planos. 

1.7.3.5.3.4 Arquetas de telecomunicaciones 

Para la instalación de las arquetas se seguirá el siguiente criterio: 

CRITERIO DE INSTALACIÓN DE ARQUETAS COMUNICACIONES 

UBICACIÓN 

Acera Calzada 
Longitud entre 

arquetas (m) 
Observaciones 

MARCO TAPA MARCO TAPA 

Zona urbana M2 T2 M3 T3 100  

Cambios de dirección M2 T2 M3 T3 -  

En cruces de calle, avenidas, 

autovías, ferrocarril, 

acometidas 

a galerías de servicio 

M2 T2 M3 T3 - 

Recomendable usar 

MMC / TMC 

en ambos casos 

Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las 

comunicaciones entre las subestaciones y como ayuda para el tendido de los mismos se 

requiere la instalación de arquetas de telecomunicaciones. 

Los cables de telecomunicaciones no se deberán introducir en las cámaras de empalme de 

los cables de potencia para lo cual se realizará un desvío por fuera de la cámara de empalme 

desde la zanja tipo conjunta de cables de potencia y de telecomunicaciones. 

Existen dos tipos de arquetas de telecomunicaciones: 
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Arqueta Sencilla: Se emplearán para facilitar el tendido de los cables de telecomunicaciones 

y tener puntos intermedios en el caso de averías. Los tritubos de telecomunicaciones no se 

cortarán y se dejarán de paso. 

Arqueta Doble: Su función es albergar las cajas de empalme de los cables de fibra óptica en 

el caso que sean necesarias y servir de ayuda al tendido. Se instalarán en cada cámara de 

empalme, en el inicio y final de la perforación dirigida, en los apoyos de paso aéreo 

subterráneo y en los puntos singulares del trazado. 

1.7.3.5.4 Señalización 

Tanto en los tramos intermedios como en los puntos extremos de la instalación, se 

identificarán inequívocamente todos los cables tanto por circuito como por fase. 

En el exterior y a lo largo de las canalizaciones se colocarán hitos y/o placas de señalización 

a una distancia máxima de 50 metros entre ellos, teniendo la precaución que desde cualquiera 

se vea, al menos, el anterior y el posterior. Se señalizarán también los cambios de sentido del 

trazado, en los trazados curvos se señalizará el inicio y final de la curva y el punto medio. En 

las placas de identificación se troquelará la tensión del cable y la distancia a la que transcurre 

la zanja y la profundidad de la misma. 

1.8 Afecciones 

1.8.1 Normas generales 

Las normas generales sobre afecciones en líneas eléctricas están recogidas en el punto 5 de 

la ITC-LAT-06 del Reglamento. 

1.8.2 Afecciones en líneas subterráneas 

La instalación de la presente línea subterránea de alta tensión cumple los requisitos señalados 

en el punto 5 del ITC-06 del Reglamento y con las condiciones impuestas por cada 

Ayuntamiento así como con las condiciones establecidas por los organismos competentes 

afectados como consecuencia de disposiciones legales. 

Asimismo, se ha procurado evitar que el trazado de la línea eléctrica quede en el mismo plano 

vertical que las conducciones afectadas. 

1.8.2.1 Afección a calles y carreteras 

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La 

profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será inferior a 0,8 

metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

1.8.2.2 Afección a ferrocarriles 

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas, perpendiculares a la vía 

siempre que sea posible. La parte superior del tubo más próximo a la superficie quedará a 

una profundidad mínima de 1,1 metros respecto de la cara inferior de la traviesa. Dichas 

canalizaciones entubadas rebasarán las vías férreas en 1,5 metros por cada extremo. 

En todo caso, se tendrá en cuenta lo especificado por la correspondiente autorización del 

gestor de la infraestructura ferroviaria. 
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1.8.2.3 Afección a líneas eléctricas 

1.8.2.3.1 Cruzamientos 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de 

los de baja tensión. 

La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de alta tensión y otros cables de 

energía eléctrica será mínimo de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes 

será superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado 

más recientemente se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias 

constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la 

compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del 

tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J 

cuando es superior a 140 mm. 

1.8.2.3.2 Paralelismos 

Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 

manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse 

esta distancia la conducción más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos 

o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una 

resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el 

diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o 

igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de alta tensión del mismo 

nivel de tensiones, podrá instalarlos a menor distancia, pero los mantendrá separados entre 

sí con cualquiera de las protecciones citadas anteriormente. 
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1.8.3 Relación de cruzamientos del proyecto 

N.º 
CRUZ. 

N.º 
TRAMO 
SUBT. 

(CIR. 1) 

DISTANCIA 

AL 

PRINCIPIO 

DEL 

TRAMO 

(CIR. 1) 

N.º 
TRAMO 
SUBT. 

(CIR. 2) 

DISTANCIA 

AL 
PRINCIPIO 

DEL 

TRAMO 
(CIR. 2) 

LONG 
(m) 

TIPO DE 
CRUZAMIENTO 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 
(m) 

ORGANISMO 
O PROPIETARIO 

AFECTADO 

1 - - 1 8,58 0,34 Alumbrado publico 0,25 1,86 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

6 1 52,17 - - 0,34 Alumbrado publico 0,25 2,33 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

24 1 381,91 1 381,91 0,19 Alumbrado publico 0,25 0,25 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

29 1 392,49 1 392,49 0,19 Alumbrado publico 0,25 0,25 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

32 1 423,28 1 423,28 0,48 Alumbrado publico 0,25 0,25 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

36 1 450,79 1 450,79 0,19 Alumbrado publico 0,25 0,3 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

81 3 69,06 3 69,06 0,19 Alumbrado publico 0,25 4,11 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

83 3 95,39 3 95,39 0,19 Alumbrado publico 0,25 3,76 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

84 3 98,41 3 98,41 0,19 Alumbrado publico 0,25 2,94 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

97 3 223,89 3 223,89 0,19 Alumbrado publico 0,25 0,88 
Ayuntamiento de 

Sagunto. 

107 5 41.91 4 511,04 0.16 Desconocido 0.25 2.04 Desconocido 

 

 

D. Roberto Cela Álvarez 
Colegiado nº 5.905 por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Bizkaia (COIIB). 
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3. PLANOS 

TÍTULO Nº PLANO 

SITUACIÓN 1.071.642 

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTO 1.071.643 

PLANTA CATASTRAL 1.071.644 

USOS DEL SUELO 1.071.645 

CANALIZACIONES EN ZANJA. SECCIONES TIPO PARA SIMPLE CIRCUITO 1.020.886 

CANALIZACIONES EN ZANJA. SECCIONES TIPO PARA DOBLE CIRCUITO 1.021.321 

CANALIZACIONES EN ZANJA. CANALIZACIÓN DOBLE CIRCUITO CON 

SEPARADORES 
1.084.291 

CANALIZACIONES EN ZANJA. SECCIONES TIPO PARA CRUCES EN 

TECNOLOGÍA SIN ZANJA (PHD o HINCA) 
1.021.481 

CANALIZACIONES EN ZANJA. SECCIONES TIPO PARA CRUZAMIENTOS 1.020.888 

CANALIZACIONES EN ZANJA. ESQUEMA DE TRASPOSICIÓN TUBULARES 

Ø110mm 
1.040.687 

CÁMARA DE EMPALME. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 1.021.532 

CÁMARA DE EMPALME. FASES DE EJECUCIÓN Y OCUPACIONES 

TEMPORALES 
1.022.873 

CÁMARA DE EMPALME. DISPOSICIÓN PARA RESOLVER DOBLE CIRCUITO 1.037.662 

CÁMARA DE EMPALME. PUESTA A TIERRA 1.037.661 

ARQUETAS. PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 1.021.322 

ARQUETAS. PASO POR ARQUETA DE CANALIZACIÓN TIPO DOBLE CIRCUITO 1.022.842 

PLANO DE PUESTA A TIERRA CONEXIONADO DE PANTALLAS 1.071.646 
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DATOS DE REPLANTEO
PUNTO DESCRIPCÍONP.K. COORDENADA XCOORDENADA Y
1 CURVA 0+000,00737.868,434.391.866,60

2 CURVA 0+004,22737.870,564.391.870,21

3 CURVA 0+008,45737.871,084.391.874,38

4 CURVA 0+012,64737.871,594.391.878,51

5 RECTA 0+016,84737.873,694.391.882,11

6 RECTA 0+022,87737.877,724.391.886,59

7 CURVA 0+025,37737.879,404.391.888,45

8 CURVA 0+030,97737.881,864.391.893,40

9 CURVA 0+000,00737.920,594.391.928,06

10 CURVA 0+001,25737.919,834.391.927,07

11 CURVA 0+002,51737.918,954.391.926,18

12 CURVA 0+003,76737.918,074.391.925,29

13 CURVA 0+005,01737.917,314.391.924,29

14 CURVA 0+007,25737.916,264.391.922,32

15 CURVA 0+009,49737.915,674.391.920,16

16 CURVA 0+010,86737.915,544.391.918,80
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EJE DE REPLANTEO
CANALIZACIÓN
(NOTAS 1,2 Y 3)

RELLENO DE ZANJA
(NOTA 10)

TRITUBO MTT 3x40/C
CABLEADO ÓPTICO
COMUNICACIONES

(NOTAS 12)

BANCO TUBOS PEAD
CORRUGADOS DOBLE PARED

3xTC200/R + 2xTC 110/R
(NOTAS 13,14 Y 15)
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2ª FASE DE HORMIGONADO
HASTA COMPLETAR PRISMA

BRIDA DE NYLON ABRAZANDO
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(NOTA 11)

CINTAS SEÑALIZADORAS
PRESENCIA CABLEADO AT Y/O
TELECOM. (NOTA 9)
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NIVEL REFERENCIA DE EJECUCIÓN
EN ZONAS EN VÍAS DE URBANIZACIÓN

REPOSICIÓN ACABADO
SUPERFICIAL NOTAS 7 Y 8
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SECCIÓN TIPO ZONAS PAVIMENTADAS

1
,
2
0

0
,
6
0

0
,
2
0

1
,
8
6

1
,
6
2
5

2
,
2
0

0
,
5
0

0
,
4
7

CE01.2

ACERA CALLE DEL NEOERIAL (PUERTO DE SAGUNTO)

COTA DE TERRENO

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO
DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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CONDUCCIÓN CRUZADA DE
    NATURALEZA DIVERSA
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DENSA (NOTA 4 - A Y B)
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1ª FASE DE HORMIGONADO
ASIENTO DE TUBOS

2ª FASE DE
HORMIGONADO

3ª FASE DE
HORMIGONADO

BASE DE REPOSICIÓN DE
FIRME MEDIANTE CAPA DE

HM-20/P/I (NOTA 4 - A)

EJE DE REPLANTEO
CANALIZACIÓN
(NOTAS 1,2 Y 3)
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SECCIÓN ESPECIAL PARA RESOLUCIÓN DE CRUZAMIENTOS
EXCEPCIONALES SOBRE OTRAS CONDUCCIONES

COTA DE TERRENO

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO
DISTANCIA AL SERVICIO (m)

TIPO DE ZANJA

DISTANCIA AL ORIGEN

DATOS DE REPLANTEO
PUNTO DESCRIPCÍONP.K. COORDENADA XCOORDENADA Y
17 CURVA 0+013,92737.915,014.391.915,80

18 RECTA 0+016,97737.913,634.391.913,09

19 RECTA 0+019,47737.912,184.391.911,05

20 CURVA 0+028,18737.907,124.391.903,96

21 CURVA 0+029,56737.906,284.391.902,87

22 RECTA 0+030,94737.905,374.391.901,83

23 RECTA 0+039,62737.899,424.391.895,51

24 CURVA 0+050,26737.889,694.391.892,47

25 CURVA 0+060,90737.881,694.391.899,01

26 CURVA 0+063,41737.881,104.391.901,45

27 CURVA 0+065,92737.881,084.391.903,96

28 CURVA 0+067,96737.881,414.391.905,96

29 CURVA 0+069,99737.881,934.391.907,92

30 CURVA 0+070,30737.882,024.391.908,22

31 CURVA 0+071,95737.882,434.391.909,82

32 CURVA 0+073,60737.882,724.391.911,45

33 CURVA 0+075,84737.882,894.391.913,68

34 CURVA 0+078,08737.882,824.391.915,92

35 CURVA 0+085,96737.880,694.391.923,45

36 RECTA 0+095,62737.874,514.391.930,76

37 RECTA 0+098,67737.872,054.391.932,56

38 RECTA 0+152,03737.828,954.391.964,01

39 CURVA 0+187,63737.800,194.391.985,00

40 RECTA 0+189,14737.799,004.391.985,93

41 CURVA 0+221,70737.774,114.392.006,92

42 CURVA 0+223,20737.773,004.392.007,93

43 RECTA 0+224,68737.771,984.392.009,00

44 CURVA 0+238,38737.762,884.392.019,25

45 CURVA 0+239,64737.762,084.392.020,21

46 RECTA 0+240,89737.761,334.392.021,22

47 RECTA 0+324,06737.714,074.392.089,66

48 CURVA 0+330,65737.710,354.392.095,09
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EJE DE REPLANTEO
CANALIZACIÓN
(NOTAS 1,2 Y 3)

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 100% P.M.

1ª FASE DE HORMIGONADO
FORMACIÓN DE ASIENTO Y
REGULARIZACIÓN DE FONDO

2ª FASE DE HORMIGONADO
HASTA COMPLETAR PRISMA

BRIDA DE NYLON ABRAZANDO
CONJUNTO DE TUBOS
(NOTA 11)

CINTAS SEÑALIZADORAS
PRESENCIA CABLEADO AT Y/O
TELECOM. (NOTA 9)
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TIERRA VEGETAL

TRITUBO MTT 3x40/C
CABLEADO ÓPTICO
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(NOTAS 12)
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3xTC200/R + 2xTC 110/R
(NOTAS 13,14 Y 15)
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RELLENO DE ZANJA
(NOTA 10)
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2ª FASE DE HORMIGONADO. PRISMA O
BANCO DE TUBOS

100 100

BANCO TUBOS PEAD CORRUGADOS DOBLE
PARED 3xTC200/R +2xTC110/R
(NOTAS 9, 10 Y 11)

1º FASE DE HORMIGONADO.
BASE Y ASIENTO REGULACIÓN  DE FONDO
EXCAVACIÓN.

CINTAS SEÑALIZADORAS  PRESENCIA
CABLEADO AT Y/O TELECOM. (NOTA 6)

RELLENO DE ZANJA (NOTA 7)

SEPARADOR TRIANGULAR DE
POLIPROPILENO O MATERIAL PLÁSTICO
SIMILAR
(Instalar uno cada metro)

BRIDAS DE NYLON ABRAZANDO TUBO
SUPERIOR COLOCADAS ENTRE
SEPARADORES (NOTA 12)

NIVEL REFERENCIA DE EJECUCIÓN
EN ZONAS EN VÍAS DE URBANIZACIÓN

REPOSICIÓN ACABADO
SUPERFICIAL (NOTAS 4 Y5)

EJE DE REPLANTEO
CANALIZACIÓN (NOTAS 1,2 Y 3)
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TRITUBO MTT 3x40/C CABLEADO ÓPTICO
COMUNICACIONES (NOTA 8)

SECCIÓN ESPECIAL PARA RESOLUCIÓN RADIOS MENORES DE 20m
TRAMOS SOMBREADOS EN PERFIL (CANALIZACIÓN CON SEPARADORES)

TRAMO SUBTERRANEO PROYECTADO

SIMBOLOGIA PROYECTADOS

CAMARA DE EMPALME

ARQUETA COMUNICACIONES SIMPLE M2/T2

ARQUETA COMUNICACIONES SIMPLE M3/T3

ARQUETA COMUNICACIONES DOBLE MMC/TMC
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SIMBOLOGIA

PARCELAS RBDFINCA PROY
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SIMBOLOGIA PROYECTADOS
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FO-TELECOTELE TELE TELE

SANEAMIENTO
COMUNICACIONES

ABASTECIMIENTO

LINEA ELECTRICA ATAT AT AT AT AT

CAMARA DE EMPALME

ARQUETA COMUNICACIONES SIMPLE M2/T2

ARQUETA COMUNICACIONES SIMPLE M3/T3

DPMT: LÍMITE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN APROBADA
DPMT: LÍMITE DPMT APROBADO

??? ??? ??? ??? DESCONOCIDO

LINEA ELECTRICA BTBT BT BT BT BT

ARQUETA COMUNICACIONES DOBLE MMC/TMC
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CANALIZACIÓN
(NOTAS 1,2 Y 3)

RELLENO DE ZANJA
(NOTA 10)

TRITUBO MTT 3x40/C
CABLEADO ÓPTICO
COMUNICACIONES

(NOTAS 12)

BANCO TUBOS PEAD
CORRUGADOS DOBLE PARED

3xTC200/R + 2xTC 110/R
(NOTAS 13,14 Y 15)
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(NOTA 11)

CINTAS SEÑALIZADORAS
PRESENCIA CABLEADO AT Y/O
TELECOM. (NOTA 9)
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NIVEL REFERENCIA DE EJECUCIÓN
EN ZONAS EN VÍAS DE URBANIZACIÓN

REPOSICIÓN ACABADO
SUPERFICIAL NOTAS 7 Y 8

ACABADO
SUPERFICIAL

SECCIÓN TIPO ZONAS PAVIMENTADAS

47 RECTA 0+324,06737.714,074.392.089,66

48 CURVA 0+330,65737.710,354.392.095,09

49 CURVA 0+334,27737.708,054.392.097,87

50 RECTA 0+337,88737.705,294.392.100,21

51 CURVA 0+361,42737.686,074.392.113,80

52 CURVA 0+362,58737.685,144.392.114,49

53 RECTA 0+363,74737.684,254.392.115,24

54 CURVA 0+377,11737.674,294.392.124,15

55 CURVA 0+379,08737.672,894.392.125,53

56 CURVA 0+381,05737.671,624.392.127,04

57 CURVA 0+393,01737.662,104.392.134,00

58 RECTA 0+397,90737.657,344.392.135,07

59 CURVA 0+404,97737.650,324.392.134,58

60 CURVA 0+418,00737.637,414.392.133,13

61 CURVA 0+431,03737.624,554.392.135,02

62 CURVA 0+436,78737.618,874.392.135,79

63 CURVA 0+442,54737.613,194.392.134,97

64 CURVA 0+446,99737.609,084.392.133,27

65 RECTA 0+449,23737.607,184.392.132,09
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72 RECTA 0+499,16737.565,994.392.103,90

73 CURVA 0+508,16737.558,574.392.098,80

74 CURVA 0+509,72737.557,334.392.097,87

75 CURVA 0+511,27737.556,164.392.096,85

76 CURVA 0+512,76737.555,034.392.095,87

77 RECTA 0+514,25737.553,844.392.094,97

78 RECTA 0+570,62737.507,544.392.062,82
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SIMBOLOGIA

PARCELAS RBDFINCA PROY

TRAMO SUBTERRANEO PROYECTADO

SIMBOLOGIA PROYECTADOS

ABAST ABAST

ALUMBRADO PÚBLICOA/P A/P A/P A/P

LINEA ELECTRICA MTMT MT MT MT MT

TELE TELE TELE

SAN SAN SAN

GASGAS GAS GAS

FO-TELECOTELE TELE TELE

SANEAMIENTO
COMUNICACIONES

ABASTECIMIENTO

LINEA ELECTRICA ATAT AT AT AT AT

CAMARA DE EMPALME

ARQUETA COMUNICACIONES SIMPLE M2/T2

ARQUETA COMUNICACIONES SIMPLE M3/T3

DPMT: LÍMITE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN APROBADA
DPMT: LÍMITE DPMT APROBADO

??? ??? ??? ??? DESCONOCIDO

LINEA ELECTRICA BTBT BT BT BT BT

ARQUETA COMUNICACIONES DOBLE MMC/TMC
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