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ANEXO PROYECTO EJECUCIÓN 

ADAPTADO  

al trámite de información y consultas a otras Administraciones, organismos o 

empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas en 

sus bienes y derechos, a los que el solicitante ha manifestado su conformidad 

o reparos 

 

 

 

ATREGI/2020/28/46 

Ayora (Valencia) 

PROYECTO DE EJECUCIÓN LINEAS SOTERRADAS DE 

MEDIA TENSIÓN (L1, L2 Y L3) DE LA PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

PF MAMBAR – 43,4 MWp 

http://www.geniaglobal.com/
mailto:solarenergy@geniaglobal.com


Validada por  el Convenio entre COGITI Valencia y Generalidad Valenciana sobre firma electrónica avanzada de fecha 10 de Enero de 2005 
y publicado en el Diario oficial de la Generalidad Valenciana nº 5.006 de 16 de Mayo de 2.005. 
Conforme al Real Decreto-Ley 14/1.999 de 17 de Septiembre sobre firma electrónica y la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 13 de Diciembre de 1999 sobre reconocimiento legal de la firma  electrónica en la Unión Europea. 
Autoridad de Certificación de la Generalidad Valenciana: www.pki.gva.es    Teléfono 902-482-481 
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ORGANISMOS AFECTADOS 

Nº ORGANISMO DIRECCIÓN ENVÍO A.A.C. 

1 

Subdirección General de Movilidad. 
Dirección General de Obras Públicas, 
Transporte y Movilidad.  
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio de la 
Comunidad Valenciana. 

C/ DE LA DEMOCRACIA, 77.  
CIUDAD ADVA. 9 DE OCTUBRE -

TORRE 1     
46018 VALENCIA 

SI 

2 
Confederación Hidrográfica del Júcar O.A. 
(CHJ) 

Avda. Blasco Ibáñez 48 
46010 Valencia (Valencia) 

SI 

3 Ayuntamiento de Ayora (Valencia). 
Marquesa de Zenete 60,  
46620 Ayora (Valencia) 

SI 

4 

Vías Pecuarias 
Área de Sección Forestal 
Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Valencia 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica 

C/ GREGORIO GEA, 27 
46009 Valencia (Valencia) 

SI 

  

http://www.geniaglobal.com/
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

A Abril 2023 Edición original  

B Mayo 2023 Correcciones generales  

C Mayo 2023 Corrección de impresión Unifilares L1 y L3 
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Se envían nuevamente los unifilares de L1 y L3 debido a un error de impresión de éstos. 

 

Nº CODIFICACIÓN TITULO PLANO 

8 PV043-4-PL-ELA-01-A UNIFILAR MT - L1 

10 PV043-4-PL-ELA-03-A UNIFILAR MT – L3 

 

http://www.geniaglobal.com/
mailto:solarenergy@geniaglobal.com


2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 1.1
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 1.2
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

265 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(14xInv1 116 kW)

Centros de transformación 1.9
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

456 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 1.6
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

308 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 1.4
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(2X400 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

213 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 1.5
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(2X400 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

172 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 1.3
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(2x400 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

193 m

3x(2x400 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

6651 m

Celdas de MT de la
subestación

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 1.8
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

88 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 1.7
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

215 m

AA1-3 AA1-5 AA1-4 AA1-6 AA1-7

AA1-8AA1-9AA1-2AA1-1

50 kVA
30.0 kV/0.42 kV
Dyn1
ONAN

Servicios
Auxiliares

Centros de transformación Auxiliar
400 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

92 m

AA2-AUX

LÍNEA MT 1
Centros de transformación conectados: 10
Potencia nominal de la línea: 16.5 MVA
Nivel de Media Tensión: 30.0 kV

CABLE MT
Núcleos: Single
Aislamiento: 18/30 kV
Material: Al
Sección transversal: 95, 150, 240, 400 mm2
Aislamiento del cable: XLPE

NOTA: Para las celdas de MT, se recomienda una
designación de la clasificación de arco interno (IAC)
de accesibilidad tipo A (solo para personal
autorizado) y protección en pared (protección
delantera y lateral), como resultado de la protección
IAC in a protection of IAC tipo A FL.
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UNIFILAR MT - L1

ANX1

E L A 0 1

Notas

Leyenda

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  43.4 MWp

PV043-04-GRENERGY
"MAMBAR"

4

Celdas de entrada

Detector de tensión

Interruptor de puesta a tierra

Interruptor - seccionador en carga

Interruptor en vacío

Transformador

Simple Circuito

Doble Circuito

Triple Circuito

Celda CGM.3-V Interruptor automatico
con rele de proteccion tipo
ekor.rpg-201A

A

B MOD. SIMBOLOGIA JTA 2020-08-26

C MOD. LONG. AA1-2,3  PYV 2023-05-02



2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(11xInv1 116 kW)

Centros de transformación 3.8
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 3.7
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

195 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 3.6
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

177 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 3.4
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

216 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 3.3
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(2x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

177 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 3.5
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(2x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

215 m

2.0 MVA
30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 3.1
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(2x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

171 m

3x(2x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

6961 m

Celdas de MT de la
subestación 2.0 MVA

30.0 kV/0.8 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(16xInv1 116 kW)

Centros de transformación 3.2
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(2x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

302m

AA3-1 AA3-2 AA3-5 AA3-3 AA3-4

AA3-6AA3-7AA3-8

LÍNEA MT 3
Centros de transformación conectados: 8
Potencia nominal de la línea: 14.3 MVA
Nivel de Media Tensión: 30.0 kV

CABLE MT
Núcleos: Single
Aislamiento: 18/30 kV
Material: Al
Sección transversal: 95, 150 mm2
Aislamiento del cable: XLPE

NOTA: Para las celdas de MT, se recomienda una
designación de la clasificación de arco interno (IAC)
de accesibilidad tipo A (solo para personal
autorizado) y protección en pared (protección
delantera y lateral), como resultado de la protección
IAC in a protection of IAC tipo A FL.
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REV DESCRIPCIÓN POR FECHA

VERSIÓN INICIAL RP 2019-11-26

UNIFILAR MT - L3

ANX3

E L A 0 3

Notas

Leyenda

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  43.4 MWp

PV043-04-GRENERGY
"MAMBAR"

4

Celdas de entrada

Detector de tensión

Interruptor de puesta a tierra

Interruptor - seccionador en carga

Interruptor en vacío

Transformador

Simple Circuito

Doble Circuito

Triple Circuito

Celda CGM.3-V Interruptor automatico
con rele de proteccion tipo
ekor.rpg-201A

A

B MOD. SIMBOLOGIA JTA 2020-08-26

C MOD. LONG. AA3-5,3,8 PYV 2023-05-02
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