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RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, del Servei Territorial 
d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant, per la qual s’ator-
ga a Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V., 
autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, auto-
rització administrativa prèvia, autorització administrativa 
de construcció i s’aprova el pla de desmantellament i de 
restauració del terreny i l’entorn afectat, d’una central de 
producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i 
de la seua infraestructura d’evacuació, situada a Crevi-
llent, de potència instal·lada de 3,0 MWn i potència dels 
mòduls fotovoltaics de 3,640 MW, denominada Campillo. 
ATALFE/2022/54/03. [2023/6288]

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2023, del Servicio Terri-
torial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la 
que se otorga a Cooperativa Eléctrica Benéfica San Fran-
cisco de Asís, Coop. V. autorización de implantación en 
suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción y se aprue-
ba el plan de desmantelamiento y de restauración del 
terreno y entorno afectado, de una central de producción 
de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica y de su 
infraestructura de evacuación, ubicada en Crevillente, de 
potencia instalada de 3,0 MWn y potencia de los módulos 
fotovoltaicos de 3,640 MW, denominada Campillo. ATAL-
FE/2022/54/03. [2023/6288]

Antecedentes
Primero. En fecha 12 de agosto de 2022 (GVRTE/2022/2628043) 

se presentó por Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, 
Coop. V. (CIF: F03013257), solicitud de autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción, relativa a la insta-
lación eléctrica cuyas características se indican a continuación, por el 
procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que 
vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decre-
to ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la 
implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente 
reactivación económica (en adelante DL 14/2020):

Promotor: Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, 
Coop. V. (CIF: F03013257)

Nombre instalación: Campillo
Tecnología: fotovoltaica
Grupos generadores:
– Potencia total (MWp): 3,640
– Núm. módulos: 6.180
– Potencia unitaria (Wp): 589
– Tipología: bifacial
– Sistema sujeción y anclaje: sistema de sujeción monoposte de per-

filería de acero galvanizado en caliente, con secciones estándar de cons-
trucción y el tipo de fijación al terreno mediante pilotaje de la misma.

Potencia nominal del inversor (MW) (Máxima): 3,0 limitado de 
fábrica

Infraestructuras de evacuación:
– Línea eléctrica subterránea de MT 20 kV de simple circuito y 

conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 3x1x95 mm², de 232 m de longitud 
entre la estación transformadora 1 de 3.585 kVA y el centro de entrega 
y medida (CEM), más 45 m subterráneos de simple circuito y conductor 
Al HEPRZ1 12/20 kV 3x1x95 mm², entre el CEM y el centro de seccio-
namiento (CS), más 269 m subterráneos de doble circuito y conductor 
Al HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm², entre el centro de seccionamiento 
(CS) y la línea Progreso – Este, propiedad de Distribución Eléctrica 
Crevillent, SLU, de la ST Crevillente (132 kV), en el apoyo C2154, 
situados en la parcela 77 del polígono 43 del término municipal de Cre-
villente (Alicante).

Punto de conexión a la red: en el apoyo C2154, propiedad de Dis-
tribución Eléctrica Crevillent, SLU.

Red a la que se conecta: red de distribución. Distribuidora Eléctrica 
Crevillent, SLU.

Ubicación:
– Emplazamiento grupos generadores: parcela 34 del polígono 43 

del término municipal de Crevillente (Alicante).
– Emplazamiento infraestructura de evacuación: parcela 34 del polí-

gono 43 del término municipal de Crevillente (Alicante).
– Emplazamiento infraestructura de evacuación que será cedida 

al gestor de la red, Distribuidora Eléctrica Crevillent, SLU: parcelas 
34, 9024 y 77 del polígono 43 del término municipal de Crevillente 
(Alicante).

Centro geométrico: Coordenadas UTM ETRS89 (huso 30): X: 
689.112 m E; Y: 4.232.508 m N

Antecedents
Primer. En data 12 d’agost de 2022 (GVRTE/2022/2628043) es va 

presentar per Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V. (CIF: 
F03013257), sol·licitud d’autorització

administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, 
relativa a la instal·lació elèctrica les característiques de la qual s’indi-
quen a continuació, pel procediment integrat d’autorització de centrals 
fotovoltaiques que es vulguen emplaçar sobre sòl no urbanitzable que 
estableix el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures 
per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de 
les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la 
urgent reactivació econòmica (d’ara en avant, DL 14/2020):

Promotor: Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V. (CIF: 
F03013257) 

Nom instal·lació: Campillo
Tecnologia Fotovoltaica grups generadors:
– Potència total (MWp): 3,640
– Nre. mòduls: 6.180
– Potència unitària (Wp): 589
– Tipologia bifacial
– Sistema subjecció i ancoratge: sistema de subjecció monopost de 

perfils d’acer galvanitzat en calent, amb seccions estàndard de construc-
ció i el tipus de fixació al terreny mitjançant estacada d’aquesta.

Potència nominal de l’inversor (MW) (màxima): 3,0 limitat de 
fàbrica 

Infraestructures d’evacuació:
– Línia elèctrica subterrània de MT 20 kV de simple circuit i con-

ductor Al HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 95 mm², de 232 m de longitud 
entre l’estació transformadora 1 de 3.585 kVA i el centre d’entrega i 
mesura (CEM), més 45 m subterranis de simple circuit i conductor Al 
HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 95 mm², entre el CEM i el centre de secci-
onament (CS), més 269 m subterranis de doble circuit i conductor Al 
HEPRZ1 12/20 kV 3 x 240 mm², entre el centre de seccionament (CS) 
i la línia Progrés – Est, propietat de Distribución Eléctrica Crevillent, 
SLU, de l’ST Crevillent (132 kV), en el suport C2154, situats en la 
parcel·la 77 del polígon 43 del terme municipal de Crevillent (Alacant).

Punt de connexió a la xarxa: en el suport C2154, propietat de Dis-
tribución Eléctrica Crevillent, SLU.

Xarxa a la qual es connecta: xarxa de distribució. Distribuidora 
Eléctrica Crevillent, SLU.

Ubicació:
– Emplaçament grups generadors: parcel·la 34 del polígon 43 del 

terme municipal de Crevillent (Alacant).
– Emplaçament infraestructura d’evacuació: parcel·la 34 del polí-

gon 43 del terme municipal de Crevillent (Alacant).
– Emplaçament infraestructura d’evacuació que se cedirà al gestor 

de la xarxa, Distribuidora Eléctrica Crevillent, SLU: parcel·les 34, 9024 
i 77 del polígon 43 del terme municipal de Crevillent (Alacant).

Centre geomètric: coordenades UTM ETRS89 (fus 30): X: 689.112 
m E; Y: 4.232.508 m N



Segons el que indica l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de 
juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a 
partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, la potència 
instal·lada és de 3,0 MW.

Aquesta sol·licitud es presenta amb la documentació següent:
– Projecte de la planta fotovoltaica (data 10.08.2022), amb declara-

ció responsable de la persona projectista.
– Projecte del centre de transformació (data 10.08.2022), amb 

declaració responsable de la persona projectista.
– Projecte del centre d’entrega i mesura (data 10.08.2022), amb 

declaració responsable de la persona projectista.
– Projecte del centre de seccionament (data 10.08.2022), amb decla-

ració responsable de la persona projectista.
– Projecte de la línia col·lectora de mitjana tensió entre CT i CEM 

(data 10.08.2022), amb declaració responsable de la persona projectista.

– Projecte de la línia d’evacuació entre CEM i CS (data 11.08.2022), 
amb declaració responsable de la persona projectista.

– Projecte de la línia d’evacuació entre CS i punt de connexió (data 
11.08.2022), amb declaració responsable de la persona projectista.

– Separates del projecte.
– Memòria del compliment dels criteris que estableix el DL 

14/2020.
– Informe certificat urbanístic municipal relatiu a la compatibilitat 

del projecte amb el planejament i les ordenances municipals, en els ter-
mes que preveu l’article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de preven-
ció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.

– Pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del ter-
reny i entorn afectat, que inclou la memòria i el pressupost degudament 
justificat.

– Garantia accés (i sol·licitud permisos)
– Documentació per a l’acreditació de la capacitat legal, tècnica i 

economicofinancera del promotor.
– Documentació acreditativa de la disponibilitat, o compromís de 

disponibilitat, del 25 % dels terrenys sobre els quals s’emplaçarà la 
instal·lació.

Els documents estan referits a la central fotovoltaica en el seu con-
junt, incloent-hi tots els equips i les instal·lacions necessaris per al fun-
cionament i l’evacuació de l’energia produïda i els terrenys que s’hi 
vinculen.

S’ha presentat la documentació cartogràfica del projecte, geore-
ferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obertes 
compatible amb la cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Segon. S’ha incoat l’expedient ATALFE/2022/54/03 pel Servei 
Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant, per a la tramitació 
conjunta de la planta fotovoltaica i les seues infraestructures d’evacu-
ació pel procediment integrat d’autorització de centrals fotovoltaiques 
que vulguen emplaçar-se sobre sòl no urbanitzable connectades en alta 
tensió a xarxes de transport o distribució d’energia elèctrica.

Tercer. Segons l’informe certificat urbanístic municipal de data 9 de 
setembre de 2022, els grups generadors estan situats en sòl no urbanitza-
ble comú d’usos mixtos, que és compatible amb l’ús pretés.

Quart. La sol·licitud de les autoritzacions administratives prèvies i 
de construcció de la instal·lació porta implícita la d’autorització d’im-
plantació en sòl no urbanitzable per a la realització de l’activitat de 
producció d’energia elèctrica.

Cinqué. Consta l’acord d’admissió a tràmit del Servei Territorial 
d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant, de data 29 de setembre de 2022, 
en compliment de l’article 22 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del 
Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per 
a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i 
la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

Sisé. Les taxes administratives corresponents han sigut abonades en 
data 30 de setembre de 2022, la justificació d’ingrés de les quals consta 
en aquest expedient en data 30 de setembre de 2022.

Seté. La sol·licitud ha sigut sotmesa al tràmit d’informació 
pública durant el termini de 15 dies, establit en l’article 23 del DL 

Según lo indicado en el artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 
de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléc-
trica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, 
la potencia instalada es de 3,0 MW.

Esta solicitud viene acompañada de la siguiente documentación:
– Proyecto de la planta fotovoltaica (fecha 10.08.2022) junto con 

declaración responsable de la persona proyectista.
– Proyecto del centro de transformación (fecha 10 de agosto de 

2022junto con declaración responsable de la persona proyectista.
– Proyecto del centro de entrega y medida (fecha 10.08.2022) junto 

con declaración responsable de la persona proyectista.
– Proyecto del centro de seccionamiento (fecha 10.08.2022) junto 

con declaración responsable de la persona proyectista.
– Proyecto de la línea colectora de media tensión entre CT y CEM 

(fecha 10.08.2022) junto con declaración responsable de la persona 
proyectista.

– Proyecto de la línea de evacuación entre CEM y CS (fecha 
11.08.2022) junto con declaración responsable de la persona proyectista.

– Proyecto de la línea de evacuación entre CS y punto de conexión 
(fecha 11.08.2022) junto con declaración responsable de la persona pro-
yectista.

– Separatas del proyecto.
– Memoria cumplimiento de los criterios establecidos en el DL 

14/2020.
– Informe-certificado urbanístico municipal relativo a la compati-

bilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, 
en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de 
julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la 
Comunitat Valenciana

– Plan de desmantelamiento de la instalación y de restauración del 
terreno y entorno afectado que incluye la memoria y el presupuesto 
debidamente justificado.

– Garantía acceso (y solicitud permisos)
– Documentación para la acreditación de la capacidad legal, técnica 

y económico-financiera del promotor.
– Documentación acreditativa de la disponibilidad, o compromiso 

de disponibilidad, del 25 % de los terrenos sobre los que se emplazará 
la instalación.

Los documentos están referidos a la central fotovoltaica en su con-
junto, incluyendo todos los equipos e instalaciones necesarios para su 
funcionamiento y evacuación de la energía producida y los terrenos 
vinculados a la misma.

Se ha presentado la documentación cartográfica del proyecto, geo-
rreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos 
compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià.

Segundo. Se ha incoado el expediente ATALFE/2022/54/03 por el 
Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante para la 
tramitación conjunta de la planta fotovoltaica y sus infraestructuras de 
evacuación por el procedimiento integrado de autorización de centrales 
fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable conec-
tados en alta tensión a redes de transporte o distribución de energía 
eléctrica.

Tercero. Según el informe-certificado urbanístico municipal de 
fecha 9 de septiembre de 2022 los grupos generadores se encuentran 
ubicados en suelo no urbanizable común de usos mixtos, siendo com-
patible con el uso pretendido.

Cuarto. La solicitud de las autorizaciones administrativas previas y 
de construcción de la instalación lleva implícita la de autorización de 
implantación en suelo no urbanizable para la realización de la actividad 
de producción de energía eléctrica.

Quinto. Consta Acuerdo de Admisión a trámite del Servicio Territo-
rial de Industria, Energía y Minas de Alicante, de fecha 29 de septiem-
bre de 2022, en cumplimiento del artículo 22 del Decreto ley 14/2020, 
de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación 
de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables 
por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación 
económica.

Sexto. Las tasas administrativas correspondientes han sido abonadas 
en fecha 30 de septiembre de 2022 cuya justificación de ingreso consta 
en dicho expediente en fecha 30 de septiembre de 2022.

Séptimo. La solicitud ha sido sometida al trámite de información 
pública durante el plazo de 15 días, establecido en el artículo 23 del DL 



14/2020, mitjançant els anuncis corresponents, en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana de data 12 de gener de 2023, amb 
posterior correcció en data 19 de gener de 2023, en el Butlletí Oficial 
de la Província d’Alacant de data 4 de gener de 2023, amb posterior 
correcció en data 20 de gener de 2023, i s’ha remés a l’ajuntament 
en el terme municipal del qual radicarà la instal·lació per a la seua 
exposició al públic pel mateix període de temps. Així mateix, s’ha 
posat la documentació a la disposició del públic en general en la seu 
electrònica de la Generalitat, en el lloc d’internethttps://cindi.gva.es/va/
web/energia/alacant, en valencià i https://cindi.gva.es/es/web/energia/
alacant, en castellà.

Consta el certificat de l’exposició al públic de l’Ajuntament de Cre-
villent (Alacant) de l’11 de gener de 2023 fins a l’1 de febrer de 2023.

No s’han presentat al·legacions durant el període d’informació 
pública ni s’ha personat acreditant la condició d’interessat cap persona 
física ni jurídica.

Huité. Durant la instrucció del procediment es van remetre separates 
a les diferents administracions públiques, organismes o empreses de 
servei públic o de serveis d’interés general amb béns o drets a càrrec seu 
afectats per la instal·lació, per tal que en el termini de 15 dies presenta-
ren la seua conformitat o oposició, amb el resultat següent:

– Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climà-
tica i Transició Ecològica: en data 30 de març de 2023, es rep informe, 
amb referència FV_104/2022, dels diversos serveis afectats (Servei de 
Caça i Pesca, Servei de Vida Silvestre, Servei de Gestió d’Espais Natu-
rals Protegits i Servei d’Ordenació i Gestió Forestal) de la Subdirecció 
General de Medi Natural i Avaluació Ambiental. En aquest informe 
s’estableix el següent: La central fotovoltaica no està afectada per ter-
reny forestal; la central fotovoltaica no afecta cap espai de la Xarxa 
Natura 2000; el clos perimetral previst per a la instal·lació s’ha d’ajustar 
al que disposa l’article 3.2.a del Decret 178/2005, de 18 de novembre, 
del Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen les condicions dels 
closos en el medi natural i dels tancaments cinegètics.

I conclou:
En consideració del que s’ha esposat anteriorment, s’emet el present 

informe favorable per a la instal·lació de la planta solar fotovoltaica, 
sempre que es complisquen les recomanacions, els condicionants i les 
mesures correctores indicades… El titular aporta un escrit el 3 d’abril 
de 2023, en el qual mostra expressament la seua conformitat amb l’in-
forme.

– Servei de Gestió Territorial de la Direcció General de Política 
Territorial i Paisatge de la Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat: en data 14 de febrer de 2023, es rep un informe 
per part d’aquest organisme, amb referència 22840_03059_R_FTV, en 
què s’especifica el següent:

D’acord amb la capacitat d’acolliment del territori sobre la totalitat 
de l’SNUC de Crevillent, la planta solar fotovoltaica PSF Campillo 
representa un percentatge ponderat del 0,21 % del total de l’ocupació 
del sòl SNUC. No obstant això, d’acord amb la Instrucció de la conse-
llera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Genera-
litat de data 5 de desembre de 2022, no es computen per a la limitació 
d’ocupació del sòl, de manera que els càlculs són a títol informatiu i de 
facilitar la gestió de l’òrgan substantiu.

La línia d’evacuació, consistent en una línia subterrània d’una 
longitud aproximada de 269 metres, que es realitzarà entre la planta 
fotovoltaica i un suport de la línia aèria de mitjana tensió 20kV, línia 
progrés-est procedent de l’ST Crevillent, es considera viable.

Respecte de les qüestions de la valoració del risc d’inundació i altres 
afeccions territorials, es determina que la planta solar no està afectada.

El subsol on es localitza la instal·lació se situa en àrees que cal 
millorar per a la recàrrega estratègica d’aqüífers. No obstant això, s’hi 
hauran de plantejar mesures correctores que incidisquen sobre la infil-
tració i la minimització de l’escolament i que se centren bàsicament en 
els aspectes següents:

– Es mantindran les condicions d’infiltració amb els canvis de pen-
dents, comptant amb una estratificació en forma de taules del terreny 
(nivells de topografia) entre zones de plaques solars i zones de pas, rea-

14/2020, mediante los anuncios correspondientes, en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana de fecha 12 de enero de 2023, con posterior 
corrección en fecha 19 de enero de 2023, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante de fecha 4 de enero de 2023, con posterior correc-
ción en fecha 20 de enero de 2023 y se ha remitido al ayuntamiento en 
cuyo término municipal va a radicar la instalación para su exposición al 
público por igual periodo de tiempo. Asimismo, se ha puesto la docu-
mentación a disposición del público en general en la sede electrónica de 
la Generalitat, en el sitio de internet https://cindi.gva.es/es/web/energia/
alacant, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant, en 
valenciano.

Consta certificado de la exposición al público del Ayuntamiento de 
Crevillente (Alicante) del 11 de enero de 2023 hasta el 1 de febrero de 
2023.

No se han presentado alegaciones durante el período de información 
pública ni se han personado acreditando la condición de interesado nin-
guna persona física ni jurídica.

Octavo. Durante la instrucción del procedimiento se remitieron 
separatas a las distintas administraciones públicas, organismos o empre-
sas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o 
derechos a su cargo afectados por la instalación, a fin de que en el plazo 
de 15 días presentasen su conformidad u oposición, con el siguiente 
resultado:

– Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de 
la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica: en fecha 30 de marzo de 2023 se recibe informe, 
con referencia FV_104/2022 de los diferentes Servicios afectados (Ser-
vicio de Caza y Pesca, Servicio de Vida Silvestre, Servicio de Gestión 
de Espacios Naturales Protegidos y Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal) de la Subdirección General de Medio Natural y Evaluación 
Ambiental. En dicho informe se establece lo siguiente: «La central foto-
voltaica no está afectada por terreno forestal; la central fotovoltaica no 
afecta a ningún espacio de la Red Natura 2000; el vallado perimetral 
previsto para la instalación se deberá ajustar a lo dispuesto en el artícu-
lo 3.2.a del Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la 
Generalitat, por el que se establecen las condiciones de los vallados en 
el medio natural y de los cerramientos cinegéticos.»

Y concluye:
«En consideración de lo anteriormente expuesto, se emite el presen-

te informe favorable para la instalación de la planta solar fotovoltaica, 
siempre que se cumplan las recomendaciones, condicionantes y medidas 
correctoras indicadas…». El titular aporta escrito el 3 de abril de 2023 
donde muestra expresamente su conformidad con el informe.

– Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Polí-
tica Territorial y Paisaje de la Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad: en fecha 14 de febrero de 2023 se recibe infor-
me por parte de este organismo con referencia 22840_03059_R_FTV, 
donde se especifica lo siguiente:

«De acuerdo con la capacidad de acogida del territorio sobre la tota-
lidad del SNUC de Crevillent, la planta solar fotovoltaica «PSF Cam-
pillo» representa un porcentaje ponderado del 0,21 % del total de la 
ocupación del suelo SNUC. No obstante, de acuerdo con la Instrucción 
de la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de 
la Generalitat de fecha 5 de diciembre de 2022, no se computan para la 
limitación de ocupación del suelo, siendo los cálculos a título informa-
tivo y de facilitar la gestión del órgano sustantivo.

La línea de evacuación, consistente en una línea subterránea de una 
longitud aproximada de 269 metros, a realizar entre la planta fotovol-
taica y un apoyo de la línea aérea de media tensión 20kV Línea Progre-
so-Este procedente de la ST Crevillent, se considera viable.

Respecto a las cuestiones de la valoración del riesgo de inundación 
y otras afecciones territoriales, se determina que la planta solar no está 
afectada.

El subsuelo donde se localiza la instalación se sitúa en áreas a mejo-
rar para la recarga estratégica de acuíferos. No obstante, se deberán 
plantear medidas correctoras que incidan sobre la infiltración y la mini-
mización de la escorrentía y que se centren básicamente en los siguien-
tes aspectos:

– Se mantendrán las condiciones de infiltración con los cambios 
de pendientes, contando con una estratificación en forma de tablas del 
terreno (niveles de topografía) entre zonas de placas solares y zonas de 



litzades en sentit transversal al pendent que disminuïsquen l’escolament 
i augmenten la infiltració.

– S’han de plantar i conservar zones de vegetació en els estrats 
herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i gene-
ren condicions favorables per a la infiltració amb la disminució dels 
escolaments.

– S’han de fer labors del sòl que mantinguen la seua textura espon-
josa perquè es facilite la infiltració o, si és el cas, desenvolupar tasques 
agrícoles com a activitats complementàries.

– El tancament perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable 
al flux.

Aquest informe s’elabora sense avaluar els efectes acumulatius que 
pogueren generar les altres instal·lacions veïnes o pròximes, l’existència 
de les quals implicaria una avaluació més precisa a conseqüència dels 
efectes acumulatius i secundaris que es van poder derivar per l’ampla 
ocupació de superfície generada i que podrien comportar més repercus-
sions i efectes negatius sobre el territori.

I conclou:
Per tot el que s’ha exposat, la instal·lació de la planta solar PSF 

Campillo i la seua línia d’evacuació, al municipi de Crevillent (Ala-
cant), no es troben afectades per perillositat d’inundabilitat ni per altres 
afeccions territorials, i es consideren compatibles, tenint en compte 
les consideracions finals esmentades, atenent les determinacions del 
PATRICOVA, les consideracions i normatives aplicables i les carto-
grafies oficials d’ordenació del territori.  El titular aporta un escrit el 
28 de febrer de 2023, en què mostra expressament la seua conformitat 
amb l’informe.

– Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Crevillent: en data 3 de febrer 
de 2023, es rep un informe, amb referència 922138Y, en el qual s’indica 
que:

Criteris generals en matèria de paisatge (art. 25 Decret llei 14/2020).

Riscos naturals o induïts en el territori.
L’emplaçament proposat no està afectat per riscos naturals de relle-

vància. D’acord amb la cartografia disponible en el visor de l’Institut 
Cartogràfic Valencià, l’emplaçament no està afectat per risc d’inunda-
ció, segons els nivells de perillositat del PATRICOVA, ni per riscos de 
lliscament. D’altra banda, presenta una baixa vulnerabilitat d’aqüífers 
i un baix risc d’erosió, i la seua valoració correspon, en tot cas, a la 
conselleria competent en matèria de riscos naturals, atesa l’antiguitat 
de la cartografia de riscos.

Paisatge i infraestructura verda.
En relació amb els criteris de paisatge, el vigent Pla general de Cre-

villent (aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
el 16 de maig de 2011 – BOP núm. 190-2 03.10.2011) estableix en el 
seu article 6.18, Condicions estètiques, de les normes urbanístiques, en 
l’apartat 1, Protecció del paisatge i medi ambient:

a) Les desforestacions i els terraplens que es produïsquen per l’exe-
cució de moviments de terra s’han de tractar adequadament, amb jar-
dineria o arbratge, a fi de restaurar les condicions naturals del paisatge.

Les pedreres i altres instal·lacions mineres que cessen les seues 
explotacions es veuran obligades a restituir el paisatge natural, per a 
la qual cosa suprimiran talussos i terraplens i reposaran la cara vegetal 
i la flora.

b) Els blocs o cossos d’edificació s’han d’orientar, sempre que siga 
possible, en la direcció que menys obstaculitze les vistes d’interés, espe-
cialment en els marges de les carreteres.

Tota actuació que puga alterar de manera important l’equilibri eco-
lògic, el paisatge natural o introduïsca canvis substancials en la geo-
morfologia requerirà presentar un estudi de les seues conseqüències, 
juntament amb la documentació preceptiva.

Segons l’avantprojecte presentat, en el seu apartat 4.2. Moviment de 
terres, el pendent actual del terreny és inferior a 10° i la transformació 
del terreny serà mínima. Quant a l’apartat 2 de l’article Materials de 
façana:

a) Com a regla general, no serà obligatori construir o revestir de cap 
mena de material les façanes dels edificis, la planta baixa, els sòcols ni 
qualsevol altra part d’aquests.

paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la 
escorrentía y aumenten la infiltración.

– Se deberá plantar y conservar zonas de vegetación en los estra-
tos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y 
generan condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las 
escorrentías.

– Se deberán hacer labores del suelo que mantengan su textura 
esponjosa para que se facilite la infiltración o, en su caso, desarrollar 
tareas agrícolas como actividades complementarias.

– El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al 
flujo.

Este informe se realiza sin evaluar los efectos acumulativos que 
pudieran generar las otras instalaciones vecinas o próximas, la existen-
cia de las cuales implicaría una evaluación más precisa a consecuencia 
de los efectos acumulativos y secundarios que se pudieron derivar por 
la ancha ocupación de superficie generada y que podrían comportar 
mayores repercusiones y efectos negativos sobre el territorio.»

Y concluye:
«Por lo expuesto, la instalación de la planta solar «PSF Campillo» 

y su línea de evacuación, en el municipio de Crevillent (Alicante), no 
se encuentran afectados por peligrosidad de inundabilidad ni por otras 
afecciones territoriales, y se consideran compatibles, teniendo en cuenta 
las consideraciones finales mencionadas, atendiendo las determinacio-
nes del PATRICOVA, y las consideraciones y normativas de aplicación 
y las cartografías oficiales de ordenación del territorio. El titular aporta 
escrito el 28 de febrero de 2023 donde muestra expresamente su con-
formidad con el informe.»

– Oficina Técnica del Ayuntamiento de Crevillente: en fecha 3 de 
febrero de 2023 se recibe informe, con referencia 922138Y, el cual 
emite informe en el que se indica que:

«Criterios generales en materia de paisaje (art. 25 Decreto ley 
14/2020).

Riesgos naturales o inducidos en el territorio.
El emplazamiento propuesto no está afectado por riesgos naturales 

de relevancia. Conforme a la cartografía disponible en el visor del Ins-
titut Cartográfic Valencià, el emplazamiento no está afectado por riesgo 
de inundación según los niveles de peligrosidad del PATRICOVA, ni 
por riesgos de deslizamiento, presentando por otro lado una baja vul-
nerabilidad de acuíferos, un bajo riesgo de erosión, correspondiendo 
en todo caso su valoración a la conselleria competente en materia de 
riesgos naturales atendiendo a la antigüedad de la cartografía de riesgos 
disponible.

Paisaje e Infraestructura Verde.
En relación a los criterios de paisaje, el vigente Plan general de Cre-

villent (aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo 
el 16 de mayo de 2.011 – BOP núm. 190-2, 03.10.2011) establece en su 
artículo 6.18 «Condiciones estéticas» de las normas urbanísticas, en el 
apartado «1– Protección del paisaje y medio ambiente» indica:

«a) Los desmontes y terraplenes que se produzcan por la ejecución 
de movimientos de tierra, deberán ser tratados adecuadamente, con jar-
dinería o arbolado, al objeto de restaurar las condiciones naturales del 
paisaje.

Las canteras y demás instalaciones mineras que cesen en sus explo-
taciones se verán obligadas a restituir el paisaje natural, suprimiendo 
taludes y terraplenes y reponiendo la cara vegetal y la flora.

b) Los bloques o cuerpos de edificación deberán ser orientados, 
siempre que sea posible, en la dirección que menos obstaculicen a las 
vistas de interés, especialmente en los márgenes de las carreteras.

Toda actuación que pueda alterar de modo importante el equilibrio 
ecológico, el paisaje natural o introduzca cambios sustanciales en la 
geomorfología necesitará presentar un estudio de sus consecuencias, 
juntamente con la documentación preceptiva.

…»
Según el Anteproyecto presentado en su apartado «4.2. Movimiento 

de tierras», la pendiente actual del terreno es menor de 10º y la transfor-
mación del terreno será mínima. En cuanto al apartado 2 del artículo, 
«Materiales de fachada»:

«a) Como regla general no será obligatorio construir o revestir de 
ningún tipo de material las fachadas de los edificios, la planta baja, los 
zócalos, ni cualquier otra parte de ellos.



No obstant això, es podrà exigir un tractament unitari pel que fa 
a materials, color i formes per a la façana, les mitgeres i els elements 
tècnics d’instal·lacions d’un mateix edifici.

b) Es podran emprar en tots els casos estucs o pintures sobre reves-
timents de morter de ciment. S’exigirà que siguen d’acurada execució 
i de màxima qualitat.

Segons l’avantprojecte presentat en el seu apartat 4.1. Sistema 
d’obra civil, el centre d’entrega i mesura d’evacuació d’energia elèc-
trica es deixarà acabat per a recobrir amb pintures del color que millor 
s’adapte al medi ambient.

Quant a l’apartat 5 de l’article Adaptació topogràfica i moviments 
de terres: En les parcel·les amb pendent i en els casos en què siga 
imprescindible l’anivellament del sòl en terrasses, aquestes es dis-
posaran de manera que la cota de cada una complisca les condicions 
següents.

a) Les plataformes d’anivellament al costat de les bogues no podran 
situar-se a més d’1,50 metres per damunt o més de 2,20 metres per 
davall de la cota natural de la boga.

b) La plataforma d’anivellament en interior de parcel·la haurà de 
disposar-se de manera que no sobrepasse uns talussos ideals de pendent 
1:3 (altura:base) traçats des de les cotes per damunt o per davall possi-
bles de les bogues.

Els murs interiors de contenció de terres no podran sobrepassar en 
la part vista una altura de 3,70 metres.

c) Es garantirà l’estabilitat de les terres de tots els límits i de la via 
pública.

Es preveu el seu compliment en funció de l’apartat 4.2 de l’avant-
projecte.

Quant a l’apartat 6 de l’article, Tanques:
1. Les tanques que estiguen enfront d’espais públics hauran de sub-

jectar-se en tota la seua longitud a les alineacions i les rasants d’aquests.
2. En el medi urbà, l’altura màxima de tanques opaques serà de 2,00 

metres mesurats des de la cota natural del terreny en cada punt de boga. 
La resta fins a 3,00 metres serà de tela metàl·lica, color reixa o vegetal. 
Només podrà recular-se de l’alineació a fi d’aconseguir un millor accés 
a la propietat des dels espais públics.

3. No es permetrà incrementar l’altura de les tanques opaques amb 
instal·lacions de tipus frontons o similars.

En la resta del sòl, la tanca es disposarà sobre l’alineació i es farà a 
base de tanca vegetal, tela metàl·lica, gelosia o reixa de ferro o acer amb 
altura màxima de 3,00 m, i es podrà disposar d’un sòcol opac d’altura 
no superior a 1,00 m.

Tots els solars han d’estar obligatòriament tancats fins que s’edi-
fiquen.

Segons l’avantprojecte presentat en el seu apartat 4.1. Sistema 
d’obra civil, el tancat tindrà una altura mínima de 2,20 m.

Les normes urbanístiques del Pla general de Crevillent inclouen 
un annex II, Normativa per a la protecció del paisatge, i en l’article 7, 
Normes generals, estableix els aspectes aplicables següents:

1. Les construccions hauran d’adaptar-se a l’ambient en què se situ-
en. No s’admetran actuacions individuals que distorsionen el cromatis-
me, la textura i les solucions constructives dels edificis o del conjunt en 
el qual se situen.

(…)
3. No es permetrà que la situació o les dimensions dels edificis, els 

murs, els tancaments, les instal·lacions, el depòsit permanent d’elements 
i materials o les plantacions vegetals trenquen l’harmonia del paisatge 
rural o urbà tradicionals, o desfiguren la seua visió.

4. En el sòl no urbanitzable, sense perjudici de l’aplicació supletòria 
de les normes anteriors, seran, a més, normes aplicables directament per 
a les construccions i edificacions les següents:

a. Les edificacions en sòl no urbanitzable hauran de ser concor-
des amb el seu caràcter aïllat, harmonitzat amb l’ambient rural i el seu 
entorn natural, segons les regles que el planejament aplicable determine 
per a integrar les noves construccions en les tipologies tradicionals de la 
zona o més adequades al seu caràcter.

b. Totes les edificacions i activitats que s’autoritzen en el sòl no 
urbanitzable s’ajustaran a l’ordenació aprovada i disposaran d’ade-

Sin embargo, se podrá exigir un tratamiento unitario en lo que a 
materiales, color y formas se refiere para la fachada, medianeras y ele-
mentos técnicos de instalaciones de un mismo edificio.

b) Se podrá emplear en todos los casos estucos o pinturas sobre 
revestimientos de mortero de cemento. Se exigirá que sean de esmerada 
ejecución y de máxima calidad.

…»
Según el Anteproyecto presentado en su apartado «4.1. Sistema de 

obra civil», el Centro de Entrega y Medida de Evacuación de Energía 
Eléctrica se dejará acabado para recubrir con pinturas del color que 
mejor se adapte al medio ambiente.

En cuanto al apartado 5 del artículo, «Adaptación topográfica y 
movimientos de tierras»: «En las parcelas con pendiente y en los casos 
en que sea imprescindible la nivelación del suelo en terrazas, estas se 
dispondrán de tal forma que la cota de cada una cumpla las siguientes 
condiciones.

a) Las plataformas de nivelación junto a los lindes no podrán situar-
se a más de 1,50 metros por encima o más de 2,20 metros por debajo de 
la cota natural del linde.

b) La plataforma de nivelación en interior de parcela deberá dis-
ponerse de modo que no rebase unos taludes ideales de pendiente 1:3 
(altura:base) trazados desde las cotas por encima o por debajo posibles 
de los lindes.

Los muros interiores de contención de tierras no podrán rebasar en 
la parte vista una altura de 3,70 metros.

c) Se garantizará la estabilidad de las tierras de todos los linderos y 
de la vía pública.

…»
Se prevé su cumplimiento en función del apartado 4.2 del Ante-

proyecto.
En cuanto al apartado 6 del artículo, «Vallas»:
1. Las vallas con frente a espacios públicos deberán sujetarse en 

toda su longitud a las alineaciones y rasantes de estos.
2. En el medio urbano, la altura máxima de cercas opacas será de 

2,00 metros medidos desde la cota natural del terreno en cada punto 
de linde. El resto hasta 3,00 metros será de tela metálica, color reja o 
vegetal. Solo podrá retranquearse de la alineación a fin de conseguir un 
mejor acceso a la propiedad desde los espacios públicos.

3. No se permitirá incrementar la altura de las cercas opacas con 
instalaciones de tipo frontones o similares.

En el resto del suelo, la cerca se dispondrá sobre la alineación y se 
realizará a base de cerca vegetal, tela metálica, celosía o reja de hierro 
o acero con altura máxima de 3,00 m. pudiendo disponer de un zócalo 
opaco de altura no superior a 1,00 m.

Todos los solares deben estar obligatoriamente vallados hasta su 
edificación.

…»
Según el anteproyecto presentado en su apartado «4.1. Sistema de 

obra civil», el vallado tendrá una altura mínima de 2,20 m.
Las normas urbanísticas del Plan general de Crevillent incluyen un 

«Anexo II. Normativa para la protección del paisaje», estableciéndose 
en su artículo 7 «Normas generales», los siguientes aspectos de apli-
cación:

1. Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se 
sitúen. No se admitirán actuaciones individuales que distorsionen el 
cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de los edificios o 
del conjunto en el cual se ubiquen.

…
3. No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, 

los muros, los cierres, las instalaciones, el depósito permanente de ele-
mentos y materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía del 
paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su visión.

4. En el suelo no urbanizable, sin perjuicio de la aplicación supleto-
ria de las normas anteriores, serán, además, normas de aplicación direc-
ta para las construcciones y edificaciones las siguientes:

a. Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes 
con su carácter aislado, armonizado con el ambiente rural y su entorno 
natural, conforme a las reglas que el planeamiento aplicable determine 
para integrar las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales 
de la zona o más adecuadas a su carácter.

b. Todas las edificaciones y actividades que se autoricen en el suelo 
no urbanizable, se ajustarán a la ordenación aprobada y dispondrán de 



quats sistemes de depuració dels abocaments i residus que es gene-
ren.

5. Sense perjudici de l’aplicació supletòria de les normes anteriors, 
en el medi rural seran normes d’aplicació directa les següents.

a. No s’hi podran fer construccions que presenten característiques 
tipològiques o solucions estètiques pròpies de les zones urbanes, excep-
te en els assentaments rurals que admeten aquesta tipologia.

b. Es prohibeix la col·locació i el manteniment d’anuncis, cartells 
i tanques publicitàries, excepte els que tinguen caràcter institucional o 
finalitat indicativa o informativa, amb les característiques que fixe, si és el 
cas, l’administració competent o, tractant-se de domini públic, dispose de 
l’expressa autorització demanial i no represente un impacte paisatgístic.

(…)
6. Es prohibeixen els creixements urbanístics i les construccions 

sobre elements dominants o en la cresta de les muntanyes, cúspides del 
terreny i vessants amb pendents superiors al 33 %, excepte quan forme 
part del creixement natural de nuclis històrics que es troben en aquesta 
situació i no es modifique substancialment la relació del nucli amb el 
paisatge en el qual s’insereix, així com les obres d’infraestructures i 
equipaments d’utilitat pública que hagen d’ocupar aquestes localitzaci-
ons, de conformitat amb l’apartat (b) de l’article 33 de la Llei d’ordena-
ció del territori i protecció del paisatge. En cap cas podran urbanitzar-se 
sòls amb pendents mitjanes superiors al 50 %.

7. S’hi incorporaran els elements topogràfics significatius com a 
condicionants dels projectes, com ara vessants i ressalts del relleu, llits 
naturals, murs, bancals, camins tradicionals i altres anàlegs, i es propo-
saran les accions d’integració necessàries per a no deteriorar la qualitat 
paisatgística.

8. S’integrarà la vegetació i l’arbratge preexistent i, en cas de des-
aparició, s’establiran les mesures compensatòries que permeten con-
servar la textura i l’escala de compartimentació original dels terrenys.

9. Es preservaran les fites i elevacions topogràfiques, per a la qual 
cosa es mantindrà la visibilitat, es reforçarà la presència com a refe-
rències visuals del territori i la funció que tenen com a espais de gaudi 
escenogràfic.

10. Es mantindrà el paisatge agrícola tradicional i característic dels 
espais rurals per la seua contribució a la varietat del paisatge i integració 
en aquest de les àrees urbanitzables previstes.

11. Es mantindrà el paisatge obert i natural de les perspectives que 
oferisquen els conjunts urbans històrics, típics o tradicionals, i de l’en-
torn de carreteres i camins de caràcter pintoresc, de manera que no s’ad-
metran la construcció de tancaments, edificacions o altres elements la 
situació o les dimensions dels quals limiten el camp visual o desfiguren 
sensiblement tals perspectives.

En el seu article 8, Integració paisatgística en la topografia del ter-
reny, indica:

1. En el medi natural, les actuacions que es projecten s’adequaran al 
pendent natural dels terrenys; per tant, no es permetran desmunts d’una 
altura superior a 3 metres i vegada i mitja de separació entre aquests, 
de manera que aquesta s’altere en el mínim grau possible i es propicie 
l’adequació a la seua topografia natural, tant del perfil edificat com 
del parcel·lari, de la xarxa de camins, de les infraestructures lineals, 
de conformitat amb l’apartat (a) de l’article 33 de la Llei d’ordenació 
del territori i protecció del paisatge. No es permetrà la modificació del 
paisatge que ocasione la transformació urbanística, agrícola o de qual-
sevol naturalesa dels terrenys el pendent mitjà dels quals siga superior 
al 33 %.

2. Es preservaran les fites i elevacions topogràfiques naturals —com 
ara vessants, turons, muntanyes, serres, llits naturals i qualssevol altres 
d’anàloga naturalesa —es mantindrà la visibilitat i es reforçarà la pre-
sència que tenen com a referències visuals del territori i la seua funció 
com a espai de gaudi escenogràfic. A aquest efecte, es prohibeixen les 
transformacions de qualsevol naturalesa que alteren o empitjoren la 
percepció visual de tal condició.

3. Els elements topogràfics artificials tradicionals significatius, com 
ara murs, bancals, bardisses, camins i altres anàlegs s’incorporaran com 
a condicionant de projecte, per a la qual cosa es proposaran les accions 
d’integració necessàries per a no deteriorar la qualitat paisatgística, de 
conformitat amb el que preveu l’apartat (c) de l’article 33 de la Llei 
d’ordenació del territori i protecció del paisatge.

adecuados sistemas de depuración de los vertidos y residuos que se 
generen.

5. Sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas anteriores, 
en el medio rural serán normas de aplicación directa las siguientes.

a. No podrán realizarse construcciones que presenten características 
tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, salvo en 
los asentamientos rurales que admitan dicha tipología.

b. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles 
y vallas publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o fin 
indicativo o informativo, con las características que fije, en su caso, la 
administración competente o, tratándose de dominio público, cuente con 
expresa autorización demanial y no represente un impacto paisajístico.

…
6. Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones sobre 

elementos dominantes o en la cresta de las montañas, cúspides del terre-
no, laderas con pendientes superiores al 33 % salvo cuando forme parte 
del crecimiento natural de núcleos históricos que se encuentren en esta 
situación y no se modifique sustancialmente la relación del núcleo con 
el paisaje en el que se inserta, así como las obras de infraestructuras y 
equipamientos de utilidad pública que deban ocupar dichas localiza-
ciones, de conformidad con el apartado (b) del artículo 33 de la Ley 
de ordenación del territorio y protección del paisaje. En ningún caso 
podrán urbanizarse suelos con pendientes medias superiores al 50 %.

7. Se incorporarán los elementos topográficos significativos como 
condicionantes de los proyectos, tales como laderas y resaltes del relie-
ve, cauces naturales, muros, bancales, caminos tradicionales y otros 
análogos, proponiendo las acciones de integración necesarias para no 
deteriorar la calidad paisajística.

8. Se integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de 
desaparición, se establecerán las medidas compensatorias que permitan 
conservar la textura y la escala de compartimentación original de los 
terrenos.

9. Se preservarán los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo 
su visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del 
territorio y su función como espacios de disfrute escenográfico.

10. Se mantendrá el paisaje agrícola tradicional y característico de 
los espacios rurales por su contribución a la variedad del paisaje e inte-
gración en él de las áreas urbanizables previstas.

11. Se mantendrá el paisaje abierto y natural de las perspectivas que 
ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o tradicionales, y del 
entorno de carreteras y caminos de carácter pintoresco, no admitiendo 
la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya 
situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensible-
mente tales perspectivas.»

En su artículo 8 «Integración paisajística en la topografía del terre-
no» indica»:

«1. En el medio natural, las actuaciones que se proyecten se ade-
cuarán a la pendiente natural del terrenos, no permitiéndose desmontes 
de altura superior a 3 metros y vez y media de separación entre ellos, 
de modo que esta se altere en el menor grado posible y se propicie 
la adecuación a su topografía natural, tanto del perfil edificado como 
del parcelario, de la red de caminos, de las infraestructuras lineales, de 
conformidad con el apartado (a) del artículo 33 de la Ley de ordenación 
del territorio y protección del paisaje. No se permitirá la modificación 
del paisaje que ocasiona la transformación urbanística, agrícola o de 
cualquier naturaleza de los terrenos cuya pendiente media sea superior 
al 33 %.

2. Se preservarán los hitos y elevaciones topográficas naturales – 
tales como laderas, cerros, montañas, sierras, cauces naturales y cual-
quier otro de análoga naturaleza – manteniendo su visibilidad y refor-
zando su presencia como referencias visuales del territorio y su función 
como espacio de disfrute escenográfico. A tal efecto se prohíben las 
transformaciones de cualquier naturaleza que alteren o empeoren la 
percepción visual de tal condición.

3. Los elementos topográficos artificiales tradicionales significa-
tivos tales como muros, bancales, setos, caminos y otros análogos se 
incorporarán como condicionante de proyecto proponiendo las acciones 
de integración necesarias para no deteriorar la calidad paisajística, de 
conformidad con lo previsto en el apartado (c) del artículo 33 de la Ley 
de ordenación del territorio y protección del paisaje.



4. Els talussos i desmunts d’altura superior a un metre i tots aquells 
la contenció dels quals es faça amb materials artificials es tractaran amb 
coberta vegetal.

5. Es procedirà a la restauració paisatgística de mines i explotacions 
per a l’extracció d’àrids que estiguen obsoletes, de conformitat amb la 
legislació vigent.»

És rellevant també la consideració dels articles 9, 10 i 11 que con-
tenen determinacions quant a integració de la flora, sonora i lumínica, 
respectivament, així com la secció segona, Normes d’integració paisat-
gística en el sòl no urbanitzable i per a la protecció del sistema d’espais 
oberts.

Segons l’avantprojecte presentat, la implantació prevista no contra-
vé les condicions paisatgístiques del Pla general de Crevillent ni afecta 
la infraestructura verda.

Afecció als connectors territorials definits en l’Estratègia territorial 
de la Comunitat Valenciana.

Segons la Cartografia de l’ICV, no afecta els connectors territori-
als de l’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana definits en les 
directrius 43 i 44 d’aquesta.

Pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny 
i entorn afectat.

El pla remés preveu el subsolatge de la capa mineral alterada, així 
com l’estesa de la terra vegetal en les zones més afectades de la planta 
solar fotovoltaica, que possibilite el desenvolupament de la implantació 
d’usos propis del sòl no urbanitzable i es recupere l’estat natural o l’ús 
agrícola.

I conclou:
En virtut de l’anterior, i amb les observacions realitzades, no hi 

ha cap inconvenient en matèria de paisatge per a la implantació de les 
instal·lacions projectades per la Cooperativa Eléctrica Benéfica San 
Francisco de Asís, COOP. V., en el polígon 43, parcel·la 34, del cadastre 
de Crevillent, atesa la regulació municipal d’aquesta matèria.

Per tant, és procedent informar el que s’ha exposat, als efectes opor-
tuns, sense perjudici de la resta de consideracions jurídiques i/o admi-
nistratives que puguen establir-se sobre aquest tema. El titular aporta 
un escrit el 19 de febrer de 2023, en què mostra expressament la seua 
conformitat amb l’informe.

Consten els informes FV_104/2022, de data 30 de març de 2023, de 
la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Con-
selleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica 
i Transició Ecològica, 22840_03059_R_FTV, de data 14 de febrer de 
2023, del Servei de Gestió Territorial, i 922138Y, de data 3 de febrer de 
2023, de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Crevillent, favorables 
vinculants dels òrgans competents en matèria d’ordenació del territori i 
paisatge, esmentats anteriorment, que recull l’article 25 del DL 14/2020, 
en els quals consten els següents condicionants acceptats pel promotor 
que s’exposen en la resolució.

– Informe municipal en referència a l’article 24.1 del Decret llei 
14/2020:

Béns i drets afectats:
Les instal·lacions projectades afecten parcialment el traçat del camí 

9024, de titularitat cadastral municipal, per la qual cosa el projecte de 
l’obra que s’executarà ha de preveure les corresponents mesures per 
a mantindre en ús aquest camí. Les possibles fiances per a garantir la 
reposició de serveis afectats s’establiran en les corresponents llicències 
urbanístiques.

La instal·lació proposada no està vinculada a una explotació agrària 
ni a les seues activitats complementàries. El terreny sobre el qual es 
proposa la implantació no es troba en cap dels supòsits de l’apartat 3 
de l’article 7 de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, d’es-
tructures agràries de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua 
valoració per la conselleria competent en matèria d’agricultura.

I conclou:
En virtut de l’anterior, i amb les observacions realitzades, no hi 

ha inconvenient quant a la matèria objecte d’aquest informe per a la 
implantació de les instal·lacions projectades per la Cooperativa Eléc-
trica Benéfica San Francisco de Asís, COOP. V., en el polígon 43, par-
cel·la 34 del cadastre de Crevillent. El titular aporta un escrit el 19 de 
febrer de 2023, en què mostra expressament la seua conformitat amb 
l’informe.

4. Los taludes y desmontes de altura superior a un metro, y todos 
aquellos cuya contención se realice con materiales artificiales, se trata-
rán con cubierta vegetal.

5. Se procederá a la restauración paisajística de minas y explotacio-
nes para la extracción de áridos que estén obsoletas, de conformidad con 
la legislación vigente.»

Es relevante también la consideración de los artículos 9, 10 y 11 que 
contienen determinaciones en cuanto a integración de la flora, sonora y 
lumínica, respectivamente, así como la «Sección segunda. Normas de 
integración paisajística en el suelo no urbanizable y para la protección 
del sistema de espacios abiertos».

Según el Anteproyecto presentado la implantación prevista no con-
traviene las condiciones paisajísticas del Plan General de Crevillent ni 
se afecta a la infraestructura verde.

Afección a los conectores territoriales definidos en la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana.

Según la Cartografía del ICV no se afecta a los conectores territo-
riales de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana definidos 
en las Directrices 43 y 44 de la misma.

Plan de desmantelamiento de la instalación y de restauración del 
terreno y entorno afectado.

El plan remitido contempla el subsolado de la capa mineral alterada, 
así como el extendido de la tierra vegetal en las zonas más afectadas 
de la planta solar fotovoltaica, posibilitando el desarrollo de la implan-
tación de usos propios del suelo no urbanizable, recuperando estado 
natural o uso agrícola.»

Y concluye:
«En virtud de lo anterior, y con las observaciones realizadas, no 

existe inconveniente en materia de paisaje para la implantación de las 
instalaciones proyectadas por la Cooperativa Eléctrica Benéfica San 
Francisco de Asís, Coop. V. en el polígono 43, parcela 34 del catastro 
de Crevillent, atendiendo a la regulación municipal de dicha materia.

Es cuanto tiene a bien informar, a los efectos oportunos, sin per-
juicio del resto de consideraciones jurídicas y/o administrativas que 
puedan establecerse al respecto. El titular aporta escrito el 19 de febrero 
de 2023 donde muestra expresamente su conformidad con el informe.»

Constan los informes FV_104/2022, de fecha 30 de marzo de 2023, 
de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de 
la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica, 22840_03059_R_FTV, de fecha 14 de febrero 
de 2023, del Servicio de Gestión Territorial y 922138Y de fecha 3 de 
febrero de 2023, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Crevillente 
favorables vinculantes de los órganos competentes en materia de orde-
nación del territorio y paisaje, mencionados anteriormente, establecido 
en el artículo 25 del DL 14/2020, en los que constan los siguientes con-
dicionantes aceptados por el promotor que se exponen en la resolución.

– Informe municipal en referencia al artículo 24.1 del Decreto ley 
14/2020:

Bienes y derechos afectados:
«Las instalaciones proyectadas afectan parcialmente al trazado del 

camino 9024 de titularidad catastral municipal, debiendo contemplarse 
en el proyecto de obra a ejecutar las correspondientes medidas para 
mantener en uso dicho camino. Las posibles fianzas para garantizar la 
reposición de servicios afectados se establecerán en las correspondien-
tes licencias urbanísticas.

La instalación propuesta no está vinculada a una explotación agra-
ria y/o a sus actividades complementarias. El terreno sobre el que se 
propone la implantación no se encuentra en ninguno de los supuestos 
del apartado 3 del artículo 7 de la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de 
la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, sin 
perjuicio de su valoración por la conselleria competente en materia de 
agricultura.»

Y concluye:
«En virtud de lo anterior, y con las observaciones realizadas, no 

existe inconveniente en cuanto a la materia objeto de este informe para 
la implantación de las instalaciones proyectadas por la Cooperativa 
Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop.V. en el polígono 43, 
parcela 34 del catastro de Crevillent. El titular aporta escrito el 19 de 
febrero de 2023 donde muestra expresamente su conformidad con el 
informe.»



Nové. Consten en l’expedient el document d’acceptació per part 
del gestor de la xarxa de distribució, Distribuidora Eléctrica Crevillen-
te, SLU, i els projectes de les instal·lacions que seran cedides després 
de l’execució d’aquestes. (Centre de seccionament i línia d’alta tensió 
indicats anteriorment).

Desé. A més, el promotor ha acreditat la capacitat legal, tècnica i 
econòmica per a dur a terme el projecte, així com que disposa de mane-
ra efectiva de recursos econòmics i financers necessaris per a materia-
litzar el projecte d’execució sol·licitat.

Onzé. El promotor ha justificat que disposa dels terrenys on s’im-
plantarà la instal·lació, així com dels acords dels terrenys per on discor-
ren les infraestructures d’evacuació.

Dotzé. Consta en l’expedient que el promotor ha depositat la garan-
tia econòmica exigida per a l’accés a la xarxa, mitjançant un aval, 
depositat en data 16.12.2019, amb número de garantia 032019V491, de 
136.000,00 € (amb número de carta de pagament 469500098234Q) per 
a abastar la potència instal·lada total sol·licitada, segons la definició de 
potència instal·lada i les quanties vigents en el moment del depòsit de 
les garanties, així com que la instal·lació té concedit el permís d’accés a 
la xarxa de distribució, atorgat pel gestor d’aquesta xarxa, Distribución 
Eléctrica Crevillent, SLU, en data 9 de maig de 2022.

Tretzé. La instal·lació disposa dels permisos d’accés i connexió 
vigents per a la totalitat de la potència instal·lada, i consten les dades 
següents en els permisos:

– Titular: Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V.

– Nom de la instal·lació: Campillo
– Tecnologia: fotovoltaica
– Potència dels grups generadors (kW): 3,640 MW pic
– Potència instal·lada (kW): 3,0 MW
– Capacitat d’accés concedida (kW): 3,0 MW
– Punt de connexió definitiu: la línia Progrés-Est de 20 kV de l’ST 

Crevillent (132 kV), en el suport C2154
Catorzé. Com que es tracta d’un projecte amb una potència de gene-

ració inferior o igual a 10 MW, en virtut de l’article 33.1 del Decret 
llei 14/2020, de 7 d’agost, es tramita, des del 23 d’abril de 2022, pel 
procediment d’urgència d’acord amb la Llei 39/2015, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Quinzé. S’ha sol·licitat a l’Ajuntament l’informe preceptiu i no vin-
culant que estableix l’article 30.2 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost. 
En data 3 de febrer de 2023, es rep aquest informe favorable a l’efec-
te de l’autorització del Servei Territorial d’Indústria, Energia i Mines 
d’Alacant, sobre la instal·lació sol·licitada.

Setzé. Que s’ha emés en data 11 de maig de 2023 la proposta de 
resolució del Servei Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant, 
per la qual s’atorga a Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. 
V., autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, autorització admi-
nistrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i s’aprova 
el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l’entorn afectat, 
d’una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica 
i de la seua infraestructura d’evacuació, situada a Crevillent (Alacant), 
de potència instal·lada 3,0 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 
3,640 MWp, denominada «Campillo».

Fonaments de dret
Primer. La instrucció i resolució d’aquest procediment adminis-

tratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte 
d’aquest es troba íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i 
no està enquadrada en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Admi-
nistració general de l’Estat.

Segon. D’acord amb l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del sector elèctric, i l’article 7 del Decret 88/2005, de 29 
d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen els proce-
diments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i dis-
tribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, la 
construcció de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica reque-
reix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de 
construcció.

Noveno. Constan en el expediente documento de aceptación por 
parte del gestor de la red de distribución, Distribuidora Eléctrica Crevi-
llente, SLU, de los proyectos de las instalaciones que van a ser cedidas 
tras la ejecución de las mismas. (centro de seccionamiento y línea de 
alta tensión indicadas anteriormente).

Décimo. Así mismo, el promotor ha acreditado la capacidad legal, 
técnica y económica para llevar a cabo el proyecto, así como que dispo-
ne de forma efectiva de recursos económicos y financieros necesarios 
para materializar el proyecto de ejecución solicitado.

Decimoprimero. El promotor ha justificado que dispone de los 
terrenos donde se va a implantar la instalación, así como los acuerdos 
de los terrenos por donde discurren las infraestructuras de evacuación.

Decimosegundo. Consta en el expediente que el promotor ha 
depositado la garantía económica exigida para el acceso a la red, 
mediante un aval, depositado en fecha 16.12.2019, con número de 
garantía 032019V491 de 136.000,00 € (con número de carta de pago 
469500098234Q) para abarcar la potencia instalada total solicitada, 
según la definición de potencia instalada y cuantías vigentes en el 
momento del depósito de las garantías, así como que la instalación tiene 
concedido permiso de acceso a la red de distribución, otorgado por el 
Gestor de dicha red, Distribución Eléctrica Crevillent, SLU, en fecha 9 
de mayo de 2022.

Decimotercero. La instalación dispone de los permisos de acceso y 
conexión vigentes para la totalidad de la potencia instalada, constando 
los siguientes datos en los permisos:

– Titular: Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, 
COOP. V.

– Nombre de la instalación: Campillo
– Tecnología: fotovoltaica
– Potencia de los grupos generadores (kW): 3,640 MW Pico
– Potencia instalada (kW): 3,0 MW
– Capacidad de acceso concedida (kW): 3,0 MW
– Punto de conexión definitivo: la línea «Progreso – Este» de 20 kV 

de la ST Crevillente (132 kV), en el apoyo C2154.
Decimocuarto. Al tratarse de un proyecto con una potencia de gene-

ración menor o igual a 10MW, en virtud del artículo 33.1 del Decreto 
ley 14/2020, de 7 de agosto, se tramita, desde el 23 de abril de 2022, 
por el procedimiento de urgencia de acuerdo con la Ley 39/2015, de 
Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Decimoquinto. Se ha solicitado al Ayuntamiento el informe pre-
ceptivo y no vinculante establecido en del artículo 30.2 del Decreto ley 
14/2020, de 7 de agosto. En fecha 3 de febrero de 2023 se recibe dicho 
informe favorable a los efectos de la autorización del Servicio Terri-
torial de Industria, Energía y Minas de Alicante, sobre la instalación 
solicitada.

Decimosexto. Que se ha emitido en fecha 11 de mayo de 2023 
propuesta de resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y 
Minas de Alicante por la que se otorga a Cooperativa Eléctrica Benéfica 
San Francisco de Asís, COOP. V. autorización de implantación en suelo 
no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización admi-
nistrativa de construcción y se aprueba el plan de desmantelamiento y 
de restauración del terreno y entorno afectado, de una central de pro-
ducción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica y de su infraes-
tructura de evacuación, ubicada en Crevillente (Alicante), de potencia 
instalada 3,0 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 3,640 
MWp, denominada «Campillo».

Fundamentos de derecho
Primero. La instrucción y resolución del presente procedimiento 

administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la ins-
talación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de 
la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en 
el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléc-
trico, que son competencia de la Administración General del Estado.

Segundo. Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del sector eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 
de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, 
la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica 
requiere autorización administrativa previa y autorización administra-
tiva de construcción.



Tercer. El procediment és el que estableix el capítol II del títol II del 
Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accele-
rar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies 
renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reac-
tivació econòmica (DL 14/2020), ja que es tracta d’una central fotovol-
taica que s’implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que 
estableix l’article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

Quart. D’acord amb el que disposa el Decret 88/2005, de 29 d’abril, 
concordat amb l’article 13, de l’Ordre 10/2022, de 26 de setembre, de 
la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, mitjançant la qual es desplega el Decret 175/2020, del Consell, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball, correspon al Servei Territorial d’Indústria, Energia i Mines 
d’Alacant la resolució del present procediment.

Cinqué. D’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infra-
estructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de trans-
port o de distribució i, si és el cas, la transformació d’energia elèctrica.

Sisé. L’article 216 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del 
Consell, d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, 
urbanisme i paisatge, estableix que la Generalitat intervé en l’autoritza-
ció d’usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable, dins dels límits i en 
les condicions que estableix aquest text refós, mitjançant la declaració 
d’interés comunitari prèvia a la llicència municipal, en concret en el 
supòsit que preveu l’article 211.1, paràgraf d, generació d’energia reno-
vable, excepte en els supòsits que preveuen els articles 217, 218 i 219.

Seté. Segons l’epígraf i de l’article 2 del DL 14/2020, l’autoritza-
ció d’implantació en sòl no urbanitzable és el pronunciament de l’òr-
gan competent en matèria d’energia que, conforme a l’informe previ, 
preceptiu i favorable de l’òrgan competent en matèria d’ordenació del 
territori i paisatge, autoritza a implantar una instal·lació de producció 
d’energia elèctrica que utilitza energia primària d’origen renovable en 
unes parcel·les concretes de sòl no urbanitzable i estableix les condi-
cions en què podrà realitzar-se tal implantació. Aquest pronunciament 
substitueix la intervenció que realitza la Generalitat en el procediment 
d’autorització d’usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable previst en la 
normativa d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

Huité. Segons el que indica l’article 25 del DL 14/2020, l’informe 
en matèria d’ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant 
i haurà de ser favorable a l’efecte de poder atorgar l’autorització d’im-
plantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supò-
sits en els quals l’autorització esmentada no es requerisca d’acord amb 
la legislació d’ordenació del territori, urbanística i del paisatge.

Nové. De conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generali-
tat Valenciana, d’impacte ambiental, la instal·lació objecte del present 
procediment no constitueix un projecte sotmés a avaluació d’impacte 
ambiental.

Desé. D’acord amb l’article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del sector elèctric, l’autorització administrativa d’instal·la-
cions de generació no podrà ser atorgada si el seu titular no ha obtingut 
prèviament els permisos d’accés i connexió a les xarxes de transport o 
distribució corresponents.

Onzé. De conformitat amb l’article 36.2 del Reial decret 413/2014, 
de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèc-
trica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, per 
a l’obtenció de l’autorització de la instal·lació, serà un requisit previ 
indispensable l’obtenció dels permisos d’accés i connexió a les xarxes 
de transport o distribució corresponents per la totalitat de la potència de 
la instal·lació, sense perjudici que l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 
26 de desembre, dispose que les autoritzacions administratives d’ins-
tal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada 
superior a la capacitat d’accés que figure en el permís d’accés.

Tercero. El procedimiento es el establecido en el capítulo II del títu-
lo II del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas 
para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento 
de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de 
la urgente reactivación económica (DL 14/2020), al tratarse de una cen-
tral fotovoltaica que va a implantarse en suelo no urbanizable, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 
de abril.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 88/2005, de 29 
de abril, concordado con el artículo 13, de la ORDEN 10/2022, de 26 
de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, mediante la que se desarrolla el Decreto 
175/2020, del Consell, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Regla-
mento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde al Servicio 
Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante la resolución del 
presente procedimiento.

Quinto. De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus 
infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de 
transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía 
eléctrica.

Sexto. El artículo 216 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 
junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de orde-
nación del territorio, urbanismo y paisaje, establece que la Generalitat 
interviene en la autorización de usos y aprovechamientos en suelo no 
urbanizable, dentro de los límites y en las condiciones establecidas en 
este texto refundido, mediante la declaración de interés comunitario 
previa a la licencia municipal, en concreto en el supuesto contemplado 
en el artículo 211.1, párrafo d, generación de energía renovable, excepto 
en los supuestos previstos en los artículos 217, 218 y 219.

Séptimo. Según el epígrafe i del artículo 2 del DL 14/2020, la auto-
rización de implantación en suelo no urbanizable es el pronunciamiento 
del órgano competente en materia de energía que, conforme al informe 
previo, preceptivo y favorable del órgano competente en materia de 
ordenación del territorio y paisaje, autoriza a implantar una instalación 
de producción de energía eléctrica que utiliza energía primaria de ori-
gen renovable en unas concretas parcelas de suelo no urbanizable y 
establece las condiciones en que podrá realizarse tal implantación. Este 
pronunciamiento sustituye a la intervención que realiza la Generalitat en 
el procedimiento de autorización de usos y aprovechamientos en suelo 
no urbanizable previsto en la normativa de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje.

Octavo. Según lo indicado en el artículo 25 del DL 14/2020, el 
informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter 
vinculante y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar la autoriza-
ción de implantación en suelo no urbanizable de la instalación, excepto 
en los supuestos en los que la citada autorización no se requiera de 
acuerdo con la legislación de ordenación del territorio, urbanística y 
del paisaje.

Noveno. De conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat 
Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente 
procedimiento no constituye un proyecto sometido a evaluación de 
impacto ambiental.

Décimo. De acuerdo con el artículo 53.1.a de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del sector eléctrico, la autorización administrativa de 
instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha 
obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de 
transporte o distribución correspondientes.

Décimo primero. De conformidad con el artículo 36.2 del Real 
decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renova-
bles, cogeneración y residuos, para la obtención de la autorización de la 
instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los 
permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución 
correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación, sin 
perjuicio de que el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciem-
bre, dispone que las autorizaciones administrativas de instalaciones de 
generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la 
capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso.



Dotzé. D’acord amb la redacció vigent de l’article 3 del Reial 
decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i 
residus, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada 
serà la inferior d’entre les dues següents:

a) la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls foto-
voltaics que configuren aquesta instal·lació, mesurades en condicions 
estàndard segons la norma UNE corresponent;

b) la potència màxima de l’inversor o, si és el cas, la suma de les 
potències dels inversors que configuren aquesta instal·lació.

Tretzé. Segons la disposició transitòria cinquena del Reial decret 
1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de trans-
port i distribució d’energia elèctrica, la nova definició de potència ins-
tal·lada introduïda mitjançant la disposició final tercera u tindrà efectes 
per a les instal·lacions que, havent iniciat la seua tramitació, encara no 
hagen obtingut l’autorització d’explotació definitiva.

Catorzé. D’acord amb el que disposa l’article 53.4 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’article 131 del Reial 
decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 
29 d’abril, els sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de produc-
ció d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i 
economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels pro-
jectes que presenten; tot això, sense perjudici del que preveu aquest 
últim en relació amb l’exempció d’acreditació d’aquestes capacitats que 
potestativament puga atorgar l’Administració per als que exercisquen 
l’activitat.

Quinzé. D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 
88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administra-
tiva prèvia s’ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que aquesta 
no genera incidències negatives en el sistema.

Setzé. Conforme a l’article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector 
elèctric, per a la sol·licitud de l’autorització administrativa de construc-
ció, el promotor presentarà un projecte d’execució juntament amb una 
declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que 
li siga aplicable.

Desseté. Segons el que estableix el capítol III del DL 14/2020, la 
persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la comple-
tament i restaurar els terrenys i el seu entorn en finalitzar l’activitat, per 
a la qual cosa ha de constituir una garantia econòmica a favor de l’òrgan 
competent en matèria d’energia per a autoritzar la instal·lació, l’import 
de la qual serà la capitalització del pressupost de desmantellament de la 
central fotovoltaica i de restauració del terreny i entorn afectat al tipus 
d’interés legal dels diners, considerant una vida útil de la instal·lació de 
30 anys. En cap cas aquest import serà inferior al 5 % del pressupost 
d’execució material del projecte tècnic. Aquesta garantia es cancel·larà 
quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les 
obligacions a les quals està afecta.

Dihuité. En virtut de la disposició transitòria única del Decret llei 
1/2022, de 22 d’abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a 
l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valencia-
na per la guerra a Ucraïna, les modificacions que estableix aquest decret 
llei que afecten la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de 
les energies renovables seran aplicables als procediments en tràmit.

Denové. Que consten en l’expedient administratiu tots els informes 
preceptius i vinculants en matèria de territori i paisatge, així com la 
compatibilitat urbanística emesa per l’Ajuntament de Crevillent. I la 
sol·licitud dels preceptius informes d’acord amb l’article 24 i 30 del 
Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accele-
rar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies 
renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reac-
tivació econòmica.

En consideració del que s’ha exposat, complits els requisits i els 
procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent apli-
cables, resolc:

Primer
Atorgar l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable en 

les parcel·les següents, per a la realització de l’activitat de producció 
d’energia elèctrica, atés el sentit favorable dels informes emesos per 
l’òrgan competent en matèria d’ordenació del territori i paisatge:

Décimo segundo. De acuerdo con la redacción vigente del artículo 
3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la acti-
vidad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones foto-
voltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos foto-
voltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones 
estándar según la norma UNE correspondiente.

b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las 
potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

Décimo tercero. Según la disposición transitoria quinta del Real 
decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes 
de transporte y distribución de energía eléctrica, la nueva definición 
de potencia instalada introducida mediante la disposición final tercera 
uno tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado 
su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación 
definitiva.

Décimo cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del 
Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 
88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instala-
ciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad 
legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de 
cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo 
previsto en este último en relación con la exención de acreditación de 
estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración 
para quienes vengan ejerciendo la actividad.

Décimo quinto. De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del 
Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización 
administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y 
que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

Décimo sexto. Conforme al artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, del 
sector eléctrico, para la solicitud de la autorización administrativa de 
construcción, el promotor presentará un proyecto de ejecución junto 
con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la 
normativa que le sea de aplicación.

Décimo séptimo. Según lo establecido en el capítulo III del DL 
14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmante-
larla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la 
actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órga-
no competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo 
importe será la capitalización del presupuesto de desmantelamiento de 
la central fotovoltaica y de restauración del terreno y entorno afectado 
al tipo de interés legal del dinero, considerando una vida útil de la insta-
lación de 30 años. En ningún caso este importe será inferior al 5 % del 
presupuesto de ejecución material del proyecto técnico. Esta garantía 
será cancelada cuando la titular de la instalación acredite el cumplimien-
to de las obligaciones a las que aquella está afecta.

Décimo octavo. En virtud de la disposición transitoria única del 
Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes 
en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la 
Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, las modificaciones 
establecidas en el dicho decreto ley que afectan a la implantación de 
instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables serán 
de aplicación a los procedimientos en trámite.

Décimo noveno. Que constan en el expediente administrativo todos 
los informes preceptivos y vinculantes en materia de territorio y paisaje, 
así como la compatibilidad urbanística emitida por el Ayuntamiento de 
Crevillente. Y la solicitud de los preceptivos informes de acuerdo con 
el artículo 24 y 30 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, 
de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el apro-
vechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y 
la necesidad de la urgente reactivación económica.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los 
procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación 
vigente aplicable, resuelvo:

Primero
Otorgar autorización de implantación en suelo no urbanizable en las 

parcelas siguientes para la realización de la actividad de producción de 
energía eléctrica, atendiendo al sentido favorable de los informes emitidos 
por el órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje:



Parcel·la 34 del polígon 43, la referència cadastral del qual és: 
03059A043000340000IM, al terme municipal de Crevillent (Alacant)

Consten els informes 22840_03059_R_FTV, de data 14 de febrer 
de 2023, del Servei de Gestió Territorial, i 922138Y, de data 3 de febrer 
de 2023, de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Crevillent, favorables 
vinculants dels òrgans competents en matèria d’ordenació del territori i 
paisatge, que estableix l’article 25 del DL 14/2020, en els quals consten 
els següents condicionants acceptats pel promotor.

En relació amb l’informe de la Direcció General de Medi Natural i 
Avaluació Ambiental:

– La planta solar es disposaria sobre un sòl amb un nivell erosiu 
baix. Així i tot, s’entén correcta la proposta de fer el mínim moviment 
de terres i compactat de sòl amb la finalitat de disminuir les afeccions 
a aquest. S’hauran de respectar els bancals i ribassos que hi ha sense 
retirar la terra fèrtil del sòl.

– En el mateix sentit, s’ha de fer el mínim moviment de terres i 
compactat de sòl amb la finalitat de disminuir les afeccions a aquest. 
Per això, es requereix la clavada directa sense fonamentacions, sempre 
que la geologia ho permeta, i que no requerisquen un anivellat, desmunt, 
condicionament topogràfic, esplanació o anivellat d’aquest.

– Caldrà tindre en compte els efectes de l’escolament de les pla-
ques sobre el sòl, produït tant per la pluja com per la neteja, que podria 
provocar l’aparició de solcs o regalls d’erosió sota les línies d’aquestes. 
S’haurà de mantindre una capa de mulch amb restes de vegetació o 
palla, de manera que es dissipe l’energia cinètica de les gotes de pluja i 
s’evite l’erosió per esguitada i erosió laminar.

– També s’haurà de mantindre una capa de cultiu herbaci en totes 
les instal·lacions que afavorisca el manteniment de l’estructura edàfica 
i, a més, la presència d’insectes pol·linitzadors, que farà possible el seu 
ús combinat amb l’apicultura o l’agrovoltaica.

– Per a mantindre o limitar el creixement de vegetació en la planta 
solar, no es podran emprar herbicides i és recomanable la ramaderia 
extensiva o el desbrossament selectiu mecanitzat d’aquesta.

– En el procés de desmantellament de la planta solar es recorda que 
no haurà de quedar cap element artificial en l’enclavament i que s’haurà 
de restaurar el sòl afectat de manera que es garantisquen els seus usos 
anteriors al canvi d’ús del sòl.

– Com que la planta està localitzada en una zona de clima bastant 
àrid, s’haurà de crear i mantindre almenys un punt d’aigua de xicotetes 
dimensions. Per a la construcció, es pot consultar la publicació de la 
Generalitat Valenciana «Conservació i restauració de punts d’aigua per 
a la biodiversitat», disponible en línia.

– Encara que la línia d’evacuació siga subterrània, qualsevol entron-
cament aeri/subterrani de la línia d’evacuació haurà de complir amb les 
prescripcions tècniques i mesures de prevenció descrites en l’article 
6 i 7, establides en el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual 
s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió 
i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

En relació amb l’informe del Servei de Gestió Territorial:
S’hauran de plantejar mesures correctores que incidisquen sobre la 

infiltració i el drenatge de l’aigua, entre les quals es consideraran les 
següents:

– Es mantindran les condicions d’infiltració amb els canvis de pen-
dents, comptant amb una estratificació en forma de taules del terreny 
(nivells de topografia) entre zones de plaques solars i zones de pas, rea-
litzades en sentit transversal al pendent que disminuïsquen l’escolament 
i augmenten la infiltració.

– S’han de plantar i conservar zones de vegetació en els estrats 
herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i gene-
ren condicions favorables per a la infiltració amb la disminució dels 
escolaments.

– S’han de fer labors del sòl que mantinguen la seua textura espon-
josa perquè es facilite la infiltració o, si és el cas, desenvolupar tasques 
agrícoles com a activitats complementàries.

– El tancament perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable 
al flux.

El període de vigència d’aquesta serà de 30 anys, sense perjudi-
ci de les possibles pròrrogues que s’atorguen, prèvia sol·licitud per la 
titular abans que acabe el termini esmentat, i que estiguen plenament 
justificades.

Parcela 34 del polígono 43, cuya referencia catastral es: 
03059A043000340000IM en el término municipal de Crevillente (Ali-
cante)

Constan los informes 22840_03059_R_FTV, de fecha 14 de febre-
ro de 2023, del Servicio de Gestión Territorial y 922138Y de fecha 3 
de febrero de 2023, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Crevi-
llente favorables vinculantes de los órganos competentes en materia de 
ordenación del territorio y paisaje, establecido en el artículo 25 del DL 
14/2020, en los que constan los siguientes condicionantes aceptados 
por el promotor.

En relación al informe de la Dirección General de Medio Natural y 
Evaluación Ambiental:

– La planta solar se dispondría sobre un suelo con un nivel erosivo 
bajo. Aun así, se entiende correcta la propuesta de realizar el mínimo 
movimiento de tierras y compactado de suelo con la finalidad de dismi-
nuir las afecciones al mismo. Se deberán respetar los bancales y ribazos 
existentes sin retirar la tierra fértil del suelo.

– En el mismo sentido, deberá realizar el mínimo movimiento de 
tierras y compactado de suelo con la finalidad de disminuir las afeccio-
nes al mismo. Por ello, se requiere el hincado directo sin cimentaciones, 
siempre que la geología lo permita, y que no requieran un nivelado, des-
monte, acondicionamiento topográfico, explanación o nivelado de este.

– Tenido en cuenta los efectos de la escorrentía de las placas sobre 
el suelo, producida tanto por la lluvia como por la limpieza, que podría 
provocar la aparición de surcos o cárcavas de erosión bajo las líneas de 
estas. Se deberá mantener una capa de «mulch» con restos de vegeta-
ción o paja, de modo que se disipe la energía cinética de las gotas de 
lluvia y se evite la erosión por salpicadura y erosión laminar.

– También se deberá mantener una capa de cultivo herbáceo en 
todas las instalaciones que favorezca el mantenimiento de la estructu-
ra edáfica y, además, la presencia de insectos polinizadores, pudiendo 
hacer posible su uso combinado con la apicultura o la agrovoltaica.

– Para mantener o limitar el crecimiento de vegetación en la planta 
solar, no se podrán emplear herbicidas, siendo recomendable la ganade-
ría extensiva o el desbroce selectivo mecanizado de la misma.

– En el proceso de desmantelamiento de la planta solar se recuerda 
que no deberá quedar ningún elemento artificial en el enclave y que se 
deberá restaurar el suelo afectado de tal manera que se garanticen sus 
usos anteriores al cambio de uso del suelo.

– Por estar localizada la planta en una zona de clima bastante árido, 
se deberá crear y mantener al menos un punto de agua de pequeñas 
dimensiones. Para su construcción se puede consultar la publicación de 
la Generalitat Valenciana «Conservación y restauración de puntos de 
agua para la biodiversidad» disponible online.

– Aunque la línea de evacuación sea subterránea, cualquier entron-
que aéreo/subterráneo de la línea de evacuación deberá cumplir con las 
prescripciones técnicas y medidas de prevención descritos en el artículo 
6 y 7 de establecidas en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

En relación al informe del Servicio de Gestión Territorial:
Se deberán plantear medidas correctoras que incidan sobre la infil-

tración y drenaje del agua considerando las siguientes:

– Se mantendrán las condiciones de infiltración con los cambios 
de pendientes, contando con una estratificación en forma de tablas del 
terreno (niveles de topografía) entre zonas de placas solares y zonas de 
paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la 
escorrentía y aumenten la infiltración.

– Se deberá plantar y conservar zonas de vegetación en los estra-
tos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y 
generan condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las 
escorrentías.

– Se deberán hacer labores del suelo que mantengan su textura 
esponjosa para que se facilite la infiltración o, en su caso, desarrollar 
tareas agrícolas como actividades complementarias.

– El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al 
flujo.

El periodo de vigencia de la misma será de 30 años, sin perjuicio de 
las posibles prórrogas que se otorguen, previa solicitud por la titular con 
anterioridad al fin del citado plazo, y que estén plenamente justificadas.



La caducitat de l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable 
suposarà la caducitat de les autoritzacions energètiques concedides i 
l’obligació per part de la titular del desmantellament de la instal·lació i 
de restauració del terreny i entorn afectat.

De la mateixa manera, en cas de tancament definitiu de la instal·la-
ció, es produirà la caducitat de l’autorització d’implantació en sòl no 
urbanitzable, la qual cosa s’especificarà en l’autorització del tancament.

Segon
Atorgar autorització administrativa prèvia de la instal·lació de pro-

ducció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables que s’indica, i 
les seues infraestructures d’evacuació de l’energia elèctrica generada:

Promotor: Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V. (CIF: 
F03013257)

 Nom instal·lació: Campillo
Tecnologia: Fotovoltaica 
Grups generadors:
– Potència total (MWp): 3,640
– Nre. mòduls: 6.180
– Potència unitària (Wp): 589
– Tipologia bifacial
– Sistema subjecció i ancoratge: sistema de subjecció monopost de 

perfils d’acer galvanitzat en calent, amb seccions estàndard de construc-
ció i el tipus de fixació al terreny mitjançant estacada d’aquest.

Potència nominal de l’inversor (MW) (màxima): 3,0 limitat de 
fàbrica 

Infraestructures d’evacuació:
– Línia elèctrica subterrània de MT 20 kV de simple circuit i con-

ductor Al HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 95 mm², de 232 m de longitud 
entre l’estació transformadora 1 de 3.585 kVA i el centre d’entrega i 
mesura (CEM), més 45 m subterranis de simple circuit i conductor Al 
HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 95 mm², entre el CEM i el centre de secci-
onament (CS), més 269 m subterranis de doble circuit i conductor Al 
HEPRZ1 12/20 kV 3 x 240 mm², entre el centre de seccionament (CS) 
i la línia Progrés – Est, propietat de Distribución Eléctrica Crevillent, 
SLU, de l’ST Crevillent (132 kV), en el suport C2154, situats en la 
parcel·la 77 del polígon 43 del terme municipal de Crevillent (Alacant).

Ubicació:
– Emplaçament grups generadors: Parcel·la 34 del polígon 43 del 

terme municipal de Crevillent (Alacant).
– Emplaçament infraestructura d’evacuació: Parcel·la 34 del polí-

gon 43 del terme municipal de Crevillent (Alacant).
– Emplaçament infraestructura d’evacuació que se cedirà al gestor 

de la xarxa, Distribuidora Eléctrica Crevillent, SLU: Parcel·les 34, 9024 
i 77 del polígon 43 del terme municipal de Crevillent (Alacant).

Centre geomètric (coordenades UTM) i 
Línia poligonal: coordenades UTM ETRS89 (fus 30): X: 689.112 

m E; Y: 4.232.508 m N

La caducidad de la autorización de implantación en suelo no urba-
nizable supondrá la caducidad de las autorizaciones energéticas conce-
didas y la obligación por parte de la titular del desmantelamiento de la 
instalación y de restauración del terreno y entorno afectado.

Del mismo modo, en caso de cierre definitivo de la instalación, se 
producirá la caducidad de la autorización de implantación en suelo no 
urbanizable, lo cual se especificará en la autorización del cierre.

Segundo
Otorgar autorización administrativa previa de la instalación de pro-

ducción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables que se indica, 
y sus infraestructuras de evacuación de la energía eléctrica generada:

Promotor: Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, 
Coop. V. (Cif: F03013257)

Nombre instalación: Campillo
Tecnología: fotovoltaica
grupos generadores:
– Potencia total (MWp): 3,640
– Núm. módulos: 6.180
– Potencia unitaria (Wp): 589
– Tipología: bifacial
– Sistema sujeción y anclaje: sistema de sujeción monoposte de 

perfilería de acero galvanizado en caliente, con secciones estándar de 
construcción y el tipo de fijación al terreno mediante pilotaje del mismo.

Potencia nominal del inversor (MW) (máxima): 3,0 limitado de 
fábrica infraestructuras de evacuación:

– Línea eléctrica subterránea de MT 20 kV de simple circuito y 
conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 3x1x95 mm², de 232 m de longitud 
entre la estación transformadora 1 de 3.585 kVA y el centro de entrega 
y medida (CEM), más 45 m subterráneos de simple circuito y conductor 
Al HEPRZ1 12/20 kV 3x1x95 mm², entre el CEM y el centro de seccio-
namiento (CS), más 269 m subterráneos de doble circuito y conductor 
Al HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm², entre el centro de seccionamiento 
(CS) y la línea Progreso – Este, propiedad de Distribución Eléctrica 
Crevillent, SLU, de la ST Crevillente (132 kV), en el apoyo C2154, 
situados en la parcela 77 del polígono 43 del término municipal de Cre-
villente (Alicante).

Ubicación:
– Emplazamiento grupos generadores: parcela 34 del polígono 43 

del término municipal de Crevillente (Alicante).
– Emplazamiento infraestructura de evacuación: parcela 34 del polí-

gono 43 del término municipal de Crevillente (Alicante).
– Emplazamiento infraestructura de evacuación que será cedida 

al gestor de la red, Distribuidora Eléctrica Crevillent, SLU: parcelas 
34, 9024 y 77 del polígono 43 del término municipal de Crevillente 
(Alicante).

Centro geométrico (coordenadas UTM) y línea poligonal: coor-
denadas UTM ETRS89 (huso 30): X: 689.112 m E; Y: 4.232.508 m N







Característiques de la central fotovoltaica:
La central fotovoltaica denominada «Campillo», de potència màxi-

ma total de mòduls fotovoltaics (pic) de 3,640 MWp i de potència nomi-
nal d’inversors de 3,0 MW, està composta per un camp generador de 
6.180 mòduls fotovoltaics de 589 Wp, muntats sobre estructures fixes 
metàl·liques. Aquests mòduls fotovoltaics es connecten amb 1 inversor 
de 3000 kW limitat de fàbrica. Això suposa una potència nominal d’in-
versors de 3,0 MW. Al seu torn, l’inversor es connecta amb la part de 
baixa tensió del transformador per a elevar la tensió i cel·les de mitjana 
tensió fins a un centre d’entrega i mesura prefabricat que està situat en 
la parcel·la 34 del polígon 43 del terme municipal de Crevillent (Ala-
cant).

D’aquest centre d’entrega i mesura partirà la línia elèctrica de 20 
kV, amb un tram de 45 m subterranis de simple circuit i conductor Al 
HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 95 mm², entre el CEM i el CS, situats en la 
parcel·la 34 del polígon 43 del terme municipal de Crevillent (Alacant).

D’aquest centre de seccionament partirà la línia elèctrica de 20 
kV, amb un tram de 269 m subterranis de doble circuit i conductor Al 
HEPRZ1 12/20 kV 3 x 240 mm², entre el CS i la línia 5 – la Casella de 
20 kV de l’ST Beneixama (2kV), en el tram de línia PROGRÉS – EST, 
propietat de Distribución Eléctrica Crevillent, SLU, de l’ST Crevillent 
(132 kV), en el suport C2154, situat en la parcel·la 77 del polígon 43, 
del terme municipal de Crevillent (Alacant).

Concorde amb els projectes i la documentació que hi ha en l’ex-
pedient:

– Projecte de la planta fotovoltaica (data 10.08.2022), amb declara-
ció responsable de la persona projectista.

– Projecte del centre de transformació (data 10.08.2022), amb 
declaració responsable de la persona projectista.

– Projecte del centre d’entrega i mesura (data 10.08.2022), amb 
declaració responsable de la persona projectista.

– Projecte del centre de seccionament (data 10.08.2022), amb decla-
ració responsable de la persona projectista.

– Projecte de la línia col·lectora de mitjana tensió entre CT i CEM 
(data 10.08.2022), amb declaració responsable de la persona projectista.

– Projecte de la línia d’evacuació entre CEM i CS (data 11.08.2022), 
amb declaració responsable de la persona projectista.

– Projecte de la línia d’evacuació entre CS i punt de connexió (data 
11.08.2022), amb declaració responsable de la persona projectista.

– Annex tancat perimetral.
Pressupost global de la instal·lació: 1.813.029,69 € (un milió huit-

cents tretze mil vint-i-nou euros amb seixanta-nou cèntims).
Forma part de la infraestructura d’evacuació de la planta el centre 

de seccionament i la derivació fins a la línia de l’empresa distribuïdora. 
No obstant això, després de l’execució de l’obra, després d’emetre el 
corresponent certificat final d’obra, abans de l’autorització d’explotació, 
està prevista la cessió de l’esmentat centre de seccionament i la deriva-
ció a favor de la distribuïdora, Distribución Eléctrica Crevillent, SLU, 
de manera que aquesta part de la infraestructura d’evacuació estaria 
a nom de la distribuïdora en la realització de posada en marxa de la 
instal·lació.

Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les 
determinacions reflectides en els diferents informes emesos i que han 
sigut acceptats pel promotor de la instal·lació i que succintament han 
sigut indicats anteriorment en els antecedents.

La persona titular de la present autorització tindrà els drets, els deu-
res i les obligacions que recull el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 
de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari, 
i, en particular, els que estableixen els articles 6 i 7 del Reial decret 
413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració 
i residus. En tot cas, la titular ha d’observar els preceptes, les mesures 
i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable en cada 
moment a l’activitat de producció d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i requisits establits en aquesta 
autorització o la variació substancial dels pressupostos que han deter-
minat que s’atorgue podran ocasionar que siga revocada.

Aquesta autorització s’emet sense perjudici de tercers i deixant fora 
de perill els drets particulars.

Características de la central fotovoltaica:
La central fotovoltaica denominada «Campillo» de potencia máxi-

ma total de módulos fotovoltaicos (pico) de 3,640 MWp y de poten-
cia nominal de inversores de 3,0 MW está compuesta por un campo 
generador de 6.180 módulos fotovoltaicos de 589 Wp, montados sobre 
estructuras fijas metálicas. Estos módulos fotovoltaicos se conectan con 
1 inversor de 3000 kW limitado de fábrica. Esto supone una potencia 
nominal de inversores de 3,0 MW. A su vez el inversor se conecta con 
la parte de baja tensión del transformador para elevar la tensión y celdas 
de Media Tensión hasta un centro de entrega y medida prefabricado 
que, situado en la parcela 34 del polígono 43 del término municipal de 
Crevillente (Alicante).

De dicho centro de entrega y medida partirá la línea eléctrica de 20 
kV, con un tramo de 45 m subterráneos de simple circuito y conductor 
Al HEPRZ1 12/20 kV 3x1x95 mm², entre el CEM y el CS, situados 
en la parcela 34 del polígono 43 del término municipal de Crevillente 
(Alicante).

De dicho centro de seccionamiento partirá la línea eléctrica de 20 
kV, con un tramo de 269 m subterráneos de doble circuito y conductor 
Al HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm², entre el CS y la línea 5 – La Casilla 
de 20 kV de la ST Benejama (2kV), en el tramo de línea Progreso – 
Este, propiedad de Distribución Eléctrica Crevillent, SLU, de la ST 
Crevillente (132 kV), en el apoyo C2154, situado en la parcela 77 del 
polígono 43 del término municipal de Crevillente (Alicante).

Acorde a los proyectos y documentación que obra en el expediente:

– Proyecto de la planta fotovoltaica (fecha 10.08.2022) junto con 
declaración responsable de la persona proyectista.

– Proyecto del centro de transformación (fecha 10 de agosto de 
2022junto con declaración responsable de la persona proyectista.

– Proyecto del centro de entrega y medida (fecha 10.08.2022) junto 
con declaración responsable de la persona proyectista.

– Proyecto del centro de seccionamiento (fecha 10.08.2022) junto 
con declaración responsable de la persona proyectista.

– Proyecto de la línea colectora de media tensión entre CT y CEM 
(fecha 10.08.2022) junto con declaración responsable de la persona 
proyectista.

– Proyecto de la línea de evacuación entre CEM y CS (fecha 
11.08.2022) junto con declaración responsable de la persona proyectista.

– Proyecto de la línea de evacuación entre CS y punto de conexión 
(fecha 11.08.2022) junto con declaración responsable de la persona pro-
yectista.

– Anexo Vallado Perimetral.
Presupuesto global de la instalación: 1.813.029,69 € (un millón 

ochocientos trece mil veintinueve euros con sesenta y nueve céntimos).
Forma parte de la infraestructura de evacuación de la planta el 

Centro de Seccionamiento y la derivación hasta la línea de la empre-
sa distribuidora. No obstante, tras la ejecución de la obra, tras emitir 
el correspondiente certificado final de obra, antes de la Autorización 
de Explotación, está prevista la cesión del mencionado Centro de Sec-
cionamiento y la derivación a favor de la distribuidora, Distribución 
Eléctrica Crevillent, SLU, de forma que esta parte de la infraestructura 
de evacuación estaría a nombre de la distribuidora en la realización de 
puesta en marcha de la instalación.

La presente autorización se otorga condicionada al cumplimiento de 
las determinaciones reflejadas en los diferentes informes emitidos y que 
han sido aceptados por el promotor de la instalación y que sucintamente 
han sido indicados anteriormente en los antecedentes.

La persona titular de la presente autorización tendrá los derechos, 
deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario, 
y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogenera-
ción y residuos. En todo caso, la titular deberá observar los preceptos, 
medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en 
cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en 
la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos 
que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

Esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a 
salvo los derechos particulares.



Tercer
Atorgar a la persona peticionària l’autorització administrativa de 

construcció de la instal·lació de producció d’energia elèctrica a partir 
de fonts renovables i les seues infraestructures d’evacuació de l’energia 
elèctrica generada que disposa d’autorització prèvia per la present reso-
lució respecte dels projectes:

– Planta solar fotovoltaica «Campillo» DE 3.400 kWp/3.000 kWn 
connectada a la xarxa de distribució d’energia elèctrica.

– Centre de transformació intempèrie d’energia elèctrica.
– Línia Subterrània col·lectora de mitjana tensió des de centre de 

transformació d’intempèrie fins a centre d’entrega i mesura d’energia 
elèctrica.

– Centre d’entrega i mesura d’energia elèctrica.
– Línia subterrània d’evacuació de mitjana tensió des de centre 

d’entrega i mesura d’energia elèctrica fins a centre de seccionament – 
barra de 20 kV.

– Centre de seccionament independent.
– línia subterrània de mitjana tensió des de centre de seccionament 

fins a entroncament aeri/subterrani en suport existent, derivació aèria 
C2154, de la línia Progrés – Est, propietat de Distribución Eléctrica 
Crevillent, SLU.

En l’execució del projecte es tindran en compte les condicions que 
estableixen en els informes de les diferents administracions públiques, 
organismes o, si és el cas, empreses de servei públic o de serveis d’in-
terés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la 
instal·lació, a més, específicament, s’hauran de complir les següents:

1. Les instal·lacions s’han d’executar segons el/s projecte/s pre-
sentat/s, els seus annexos, si és el cas, i d’acord amb els condicionats 
tècnics establits per les administracions públiques, organismes i empre-
ses de servei públic o d’interés general afectats per les presents instal-
lacions i que han sigut acceptats pel sol·licitant. En cas que per a això 
fora necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la 
documentació presentada, la persona titular de la present autorització ha 
de sol·licitar a aquest òrgan la corresponent autorització prèviament a 
la seua execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

2. Les instal·lacions que s’executaran han de complir, en tot cas, el 
que estableix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’apro-
ven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques com-
plementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, 
pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties 
de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues ins-
truccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 
842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàri-
es. S’haurà de complir amb les prescripcions tècniques i mesures de 
prevenció que descriu l’article 6 i 7 del Reial decret 1432/2008, de 29 
d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna 
contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

3. Amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, serà 
requisit imprescindible per a atorgar-la que la titular de la instal·lació 
presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un cer-
tificat acreditatiu de la limitació dels inversors i del compliment per 
aquests de la funcionalitat limitadora del fet que en cap règim de funci-
onament de la central s’injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica 
superior a la capacitat d’accés atorgada.

4. La central elèctrica objecte d’aquesta resolució, d’acord amb la 
potència instal·lada d’aquesta, haurà de complir les prescripcions tèc-
niques i d’equipament que sobre aquest tema estableix l’article 7 del 
Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de normativa de desple-
gament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció 
a un centre de control de generació, telemesura en temps real i la resta 
d’obligacions que estableix la regulació del sector elèctric per al tipus 
d’instal·lacions en què aquestes s’enquadren.

5. Condicionat al pagament de l’Impost sobre Transmissions Patri-
monials Oneroses i Actes Jurídics Documentats, davant de l’Agència 
Tributària Valenciana, en relació amb el contracte subscrit per a la dis-
ponibilitat dels terrenys, que s’haurà de presentar en aquest servei ter-
ritorial en el termini d’1 mes des de la notificació d’aquesta resolució.

Tercero
Otorgar a la persona peticionaria autorización administrativa de 

construcción de la instalación de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes renovables y sus infraestructuras de evacuación de la energía 
eléctrica generada que dispone de autorización previa por la presente 
resolución respecto a los proyectos:

– Planta solar fotovoltaica «Campillo» de 3.400 kWp/3.000 kWn 
conectada a la red de distribución de energía eléctrica.

– Centro de transformación intemperie de energía eléctrica.
– Línea subterránea colectora de media tensión desde centro de 

transformación de intemperie hasta centro de entrega y medida de ener-
gía eléctrica.

– Centro de entrega y medida de energía eléctrica.
– Línea subterránea de evacuación de media tensión desde centro 

de entrega y medida de energía eléctrica hasta centro de seccionamiento 
– barra de 20 kV

– Centro de seccionamiento independiente.
– Línea subterránea de media tensión desde centro de seccionamien-

to hasta entronque aéreo/subterráneo en apoyo existente, derivación 
aérea C2154, de la línea Progreso – Este, propiedad de Distribución 
Eléctrica Crevillent, SLU.

En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las condiciones 
establecidas en los informes de las distintas administraciones públicas, 
organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios 
de interés económico general con bienes o derechos a su cargo afecta-
dos por la instalación, además específicamente se deberá cumplir las 
siguientes:

1. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presen-
tado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos esta-
blecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de 
servicio público o de interés general afectados por las presentes instala-
ciones y que han sido aceptados por el solicitante. En caso de que para 
ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto 
de la documentación presentada, la persona titular de la presente auto-
rización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización 
previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no 
sustanciales.

2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo estableci-
do en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban 
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real 
decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias. Se deberá cumplir con las prescripciones técnicas y medidas 
de prevención descritas en el artículo 6 y 7 del Real decreto 1432/2008, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de 
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión.

3. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será 
requisito imprescindible para otorgar esta que la titular de la instalación 
presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certifica-
do acreditativo de la limitación de los inversores y del cumplimiento 
por estos de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de 
funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red 
eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.

4. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la 
potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas 
y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 
413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requi-
sitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de 
control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones 
establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instala-
ciones en que se encuadran las presentes.

5. Condicionado pago del impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, ante la Agencia 
Tributaria Valenciana, en relación con el contrato suscrito para la dis-
ponibilidad de los terrenos, que deberá presentarse en este Servicio 
Territorial en el plazo de 1 mes desde la notificación de esta resolución



6. Segons l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desem-
bre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comerci-
alització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica, el període d’execució de les instal·lacions no ha de 
ser superior a dotze (12) mesos i es comptarà des de l’endemà de la noti-
ficació de la present resolució. No obstant això, abans que finalitze, se’n 
podrà sol·licitar una ampliació concreta amb una sol·licitud motivada 
davant d’aquest òrgan, que s’haurà d’acompanyar a aquest efecte de la 
documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs 
previstos per al nou termini sol·licitat.

La pròrroga de l’autorització no podrà concedir-se si excedeix la/
les data/dates de caducitat dels permisos d’accés i connexió a la xarxa 
elèctrica corresponents a la instal·lació.

7. La titular de la present resolució estarà obligada a comunicar a 
aquest òrgan, per registre electrònic i amb l’adequada diligència, les 
incidències dignes d’esment que es produïsquen durant l’execució.

8. La titular de la present resolució ha de complir els deures i les 
obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals 
vigent durant la construcció.

9. Sense perjudici del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, 
de 29 d’abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquest servei ter-
ritorial o a la direcció general amb competències en matèria d’ener-
gia podrà fer les comprovacions i les proves que considere necessàries 
durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l’adequació 
d’aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la 
legislació vigent i de les condicions d’aquesta resolució.

10. Finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la 
titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l’au-
torització d’explotació provisional per a proves segons el Reial decret 
413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració 
i residus, i en els termes que estableix l’article 12 del Decret 88/2005, 
de 29 d’abril.

11. Amb aquesta sol·licitud s’han de presentar els certificats de 
direcció i final d’obra, subscrits per una persona facultativa competent, 
que acrediten que s’adeqüen als reglaments tècnics en la matèria, segons 
estableix la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèc-
triques i, igualment, respecte de la present autorització administrativa 
prèvia i de construcció. Quan els esmentats certificats de direcció i final 
d’obra no estiguen visats pel corresponent col·legi professional, s’acom-
panyaran de l’oportuna declaració responsable segons el que indica la 
Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, 
publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.

12. Igualment, s’ha de presentar la documentació requerida segons 
l’ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual 
s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de segu-
retat en línies elèctriques d’alta tensió; l’ITC RAT-22 del Reial decret 
337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre con-
dicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques 
d’alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions 
tècniques complementàries.

Així mateix, s’acompanyarà de la cartografia de la instal·lació exe-
cutada, en el format que establisca l’òrgan substantiu.

13. La persona titular té l’obligació de constituir una garantia eco-
nòmica per al compliment de l’obligació de desmantellament de la ins-
tal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn, per un import de 
90.651,49 € (noranta mil cinc-cents sis-cents cinquanta-un euros amb 
quaranta-nou cèntims), que correspon al 5 % del pressupost d’execució 
material del projecte tècnic, i que s’haurà d’acreditar la seua deguda 
constitució (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·li-
citud d’autorització d’explotació provisional de la instal·lació, requisit 
indispensable per a poder atorgar-la.

La garantia haurà de depositar-se en l’Agència Tributària Valen-
ciana, de la qual serà beneficiari aquest Servei Territorial d’Indústria, 
Energia i Mines, en què han de constar les dades de la instal·lació (nom 
de la instal·lació, potència instal·lada, municipis on se situen els grups 
generadors) i que es deposita per al compliment de l’obligació de des-
mantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn.

6. Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, el período de ejecución de las ins-
talaciones no será superior a doce (12) meses, el cual se contará desde 
el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. No obs-
tante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una amplia-
ción concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, 
acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora 
y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

La prórroga de la autorización no podrá concederse si excede de 
la/ fecha/s de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red 
eléctrica correspondientes a la instalación.

7. La titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar 
a este órgano, por registro electrónico, con la adecuada diligencia las 
incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución.

8. La titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y 
obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos labo-
rales vigente durante la construcción.

9. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a este 
Servicio Territorial o a la dirección general con competencias en mate-
ria de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que 
consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en rela-
ción con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y 
al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta 
resolución.

10. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la 
titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autoriza-
ción de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogene-
ración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del 
Decreto 88/2005, de 29 de abril.

11. A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y 
final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando 
que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se 
establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones 
eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administra-
tiva previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados 
de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente 
colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración respon-
sable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, 
de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 
de fecha 3 de noviembre de 2010.

12. Igualmente se acompañará la documentación requerida confor-
me a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real 
decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se acompañará de la cartografía de la instalación ejecu-
tada, en el formato establecido por el órgano sustantivo.

13. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía 
económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento 
de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un 
importe de 90.651,49 € (noventa mil quinientos seiscientos cincuenta 
y un euros con cuarenta y nueve céntimos), que corresponde al 5 % del 
presupuesto de ejecución material del proyecto técnico, debiendo acre-
ditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspon-
diente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de 
la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valencia-
na, siendo beneficiario este Servicio Territorial de Industria, Energía 
y Minas, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la 
instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos 
generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación 
de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y 
su entorno.



Aquesta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal-
lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

14. L’autorització d’explotació provisional no es podrà concedir si 
les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució o transport no 
es troben finalitzades i s’ha sol·licitat l’autorització d’explotació, de 
manera que l’entrada en servei de la central elèctrica puga ser efectiva.

15. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació provisional, 
la titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el registre administratiu 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha 
de presentar la documentació pertinent segons l’article 39 del Reial 
decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que determina 
l’article 41 quant a la caducitat i cancel·lació d’aquesta inscripció.

Segons el que indica l’article 39.6 del Reial decret 413/2014 esmen-
tat, la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de pro-
ducció d’energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament 
en proves d’aquesta.

16. Finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favo-
rable, la titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar 
l’autorització d’explotació definitiva segons el Reial decret 413/2014, 
de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctri-
ca a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, i segons 
el Decret 88/2005, de 29 d’abril. S’hi han d’adjuntar els certificats per-
tinents segons el que s’ha indicat en anteriors punts.

17. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació definitiva, la 
titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha 
de presentar la documentació pertinent segons l’article 40 del Reial 
decret 413/2014, de 6 de juny.

18. No sol·licitar les autoritzacions d’explotació dins del termini 
suposarà la caducitat de les autoritzacions concedides.

19. La titular de la instal·lació té l’obligació de desmantellar la 
instal·lació i restituir els terrenys i l’entorn afectat una vegada caduca-
des les autoritzacions, o pel tancament definitiu de la instal·lació. Ha 
d’obtindre autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons 
el que indica l’article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric, així com per al tancament temporal.

S’informa que la transmissió o el canvi de titularitat, les modifica-
cions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu 
de la instal·lació autoritzada per la present resolució requereixen una 
autorització administrativa prèvia d’acord amb el que recull el Decret 
88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’esta-
bleixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, 
transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la 
Generalitat. Així mateix, no podran transmetre’s les autoritzacions con-
cedides mentre la central no es trobe completament executada i haja 
obtingut l’autorització d’explotació.

Tal com s’indica en l’article 38 del DL 14/2020, la concessió de la 
llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària 
de la instal·lació, sense perjudici de l’exacció dels tributs que legalment 
corresponga per la prestació del servei municipal o per l’execució de 
construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d’ús 
i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromi-
sos assumits i determinats en la llicència corresponent.

El respectiu cànon d’ús i aprofitament l’establirà l’ajuntament en 
la corresponent llicència, per una quantia equivalent al 2 % dels costos 
estimats de les obres d’edificació i de les obres necessàries per a la 
implantació de la instal·lació (el pressupost d’execució material del 
total de la instal·lació ascendirà a 1.813.029,69 € [un milió huit-cents 
tretze mil vint-i-nou euros amb seixanta-nou cèntims]). El cànon es 
reportarà d’una sola vegada quan s’atorgue la llicència urbanística, però 
l’ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de l’interessat, el fracciona-
ment o l’ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència 
concedit. L’atorgament de pròrroga del termini no comportarà un nou 
cànon urbanístic.

L’ajuntament podrà acordar la reducció de fins a un 50 % quan la 
instal·lació siga susceptible de crear ocupació de manera significativa, 
en relació amb l’ocupació local. L’impagament donarà lloc a la cadu-
citat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als 
municipis i les quantitats ingressades per aquest concepte s’integraran 
en el patrimoni municipal del sòl.

Esta garantía será cancelada cuando la titular de la instalación acre-
dite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

14. La autorización de explotación provisional no podrá concederse 
si las instalaciones de conexión a la red de distribución o transporte no 
se encontraran finalizadas y solicitada la autorización de explotación, 
de modo que la entrada en servicio de la central eléctrica pueda ser 
efectiva.

15. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la 
titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de 
instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la docu-
mentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 
6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a 
la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 
413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones 
de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el fun-
cionamiento en pruebas de la misma.

16. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado 
favorable, la titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicita-
rá la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogenera-
ción y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjun-
tarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

17. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la 
titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrati-
vo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañan-
do la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 
413/2014, de 6 de junio.

18. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo supondrá 
la caducidad de las autorizaciones concedidas.

19. El titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la ins-
talación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas 
las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá 
obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a 
lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, así como para el cierre temporal.

Se informa que la transmisión o cambio de titularidad, modificacio-
nes sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la 
instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización 
administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, 
de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen 
los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, 
transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la 
Generalitat. Asimismo, no podrán transmitirse las autorizaciones con-
cedidas en tanto en cuanto la central no se encuentre completamente 
ejecutada y haya obtenido la autorización de explotación.

Tal y como se indica en el artículo 38 del DL 14/2020, la concesión 
de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o pro-
pietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que 
legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por 
la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el corres-
pondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y 
a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la 
correspondiente licencia.

El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el 
ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 
2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras 
necesarias para la implantación de la instalación (ascendiendo el presu-
puesto de ejecución material del total de la instalación a 1.813.029,69 € 
(un millón ochocientos trece mil veintinueve euros con sesenta y nueve 
céntimos)).El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otor-
gamiento de la licencia urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, 
a solicitud del interesado, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, 
siempre dentro del plazo de vigencia concedido. El otorgamiento de 
prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico.

El ayuntamiento podrá acordar la reducción hasta un 50 % cuando 
la instalación sea susceptible de crear empleo de forma significativa, 
en relación con el empleo local. El impago dará lugar a la caducidad 
de la licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los 
municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán 
en el patrimonio municipal del suelo.



Segons el que estableix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 
29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribu-
ció d’energia elèctrica, els permisos d’accés i de connexió d’instal·la-
cions construïdes i en servei caducaran quan, per causes imputables a 
la titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze 
l’abocament d’energia a la xarxa per un període superior a tres anys.

Quart
Aprovar el pla de desmantellament de la instal·lació i de restau-

ració del terreny i l’entorn afectat, el pressupost del qual ascendeix a 
58.571,66 € (cinquanta-huit mil cinc-cents setanta-un euros amb sei-
xanta-sis cèntims) i amb l’abast següent:

La metodologia que se seguirà per al desmantellament de les instal-
lacions de la planta solar és la següent:

a) S’identificaran les diferents fases de desmantellament i restau-
ració.

b) Posteriorment, es definiran les labors específiques de cada àrea 
i es justificaran i valoraran econòmicament els mesuraments que s’han 
fet.

c) A continuació, es desenvolupa el pla de restauració, amb la valo-
ració econòmica d’aquesta.

d) Finalment, es quantifiquen i es valoren els residus generats en els 
treballs de desmantellament.

Considerant totes les instal·lacions i infraestructures pertanyents al 
projecte, es diferencien les fases següents:

1. Desconnexió de la instal·lació de BT i MT.
2. Desmantellament dels equips i edificis.
3. Desmantellament dels mòduls fotovoltaics i estructura suport.

4. Desmantellament de la línia d’evacuació d’energia.
5. Desmantellament de les instal·lacions auxiliars de la planta.
6. Restauració vegetal i paisatgística.
La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en 

l’autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d’autorització 
d’explotació provisional, segons el que indica el DL 14/2020.

Cinqué
De conformitat amb el que disposa l’article 31 del DL 14/2020, 

ordene:
– La publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Gene-

ralitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

– La publicació en el lloc d’internet de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en l’apartat d’Ener-
gia i Mines (https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant, en valencià, i 
https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant, en castellà).

– La notificació/comunicació de la present resolució a la titular i a 
totes les administracions públiques o organismes i empreses de serveis 
públics o serveis d’interés general que hi han intervingut, o hi han hagut 
d’intervindre, en el procediment d’autorització, les que han emés, o 
deguen emetre, el condicionat tècnic al projecte d’execució, així com a 
la resta interessats en l’expedient.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l’Institut Cartogràfic 
Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, 
mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a 
la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el segon paràgraf de l’article 53.6 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 
88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’esta-
bleixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, 
transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la 
Generalitat, aquesta autorització s’atorga, sense perjudici de les conces-
sions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, 
que siguen necessàries obtindre per part del sol·licitant per a l’execució 
i posada en marxa de la instal·lació a la qual es refereix la present reso-
lució, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especi-
alment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot 
cas, aquesta autorització s’emet sense perjudici de tercers i deixant fora 
de perill els drets particulars.

Serà causa de revocació d’aquesta resolució, previ tràmit de l’opor-
tú procediment, l’incompliment o la inobservança de les condicions 
expressades en aquesta, la variació substancial de les característiques 

Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, 
de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión 
de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas 
imputables a la titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese 
el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.

Cuarto
Aprobar el plan de desmantelamiento de la instalación y de res-

tauración del terreno y entorno afectado, cuyo presupuesto asciende 
a 58.571,66 € (cincuenta y ocho mil quinientos setenta y un euros con 
sesenta y seis céntimos) y con el alcance siguiente:

La metodología que se va a seguir para el desmantelamiento de las 
instalaciones de la planta solar son las siguientes:

a) Se identificarán las diferentes fases de desmantelamiento y res-
tauración.

b) Posteriormente, se definen las labores específicas de cada área 
justificándose y valorándose económicamente las mediciones realiza-
das.

c) A continuación, se desarrolla el Plan de restauración, con la valo-
ración económica de la misma.

d) Por último, se cuantifica y se valoran los residuos generados en 
los trabajos de desmantelamiento.

Considerando todas las instalaciones e infraestructuras pertenecien-
tes al proyecto, se diferencian las siguientes fases:

1. Desconexión de la instalación de BT y MT.
2. Desmantelamiento de los equipos y edificios.
3. Desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos y estructura 

soporte.
4. Desmantelamiento de la línea de evacuación de energía.
5. Desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de la planta.
6. Restauración vegetal y paisajística.
La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla 

en la autorización de construcción previamente a la solicitud de autori-
zación de explotación provisional, según lo indicado en el DL 14/2020.

Quinto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del DL 14/2020, 

ordenar:
– La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de 

la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante.

– La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en el aparta-
do de Energía y Minas (https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant,  en 
castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant, en valenciano)

– La notificación/comunicación de la presente resolución a la titular 
y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de 
servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o 
debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emi-
tido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, 
así como a los restantes interesados en el expediente.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Carto-
gràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanís-
ticos, medioambientales y energéticos más representativos de la insta-
lación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del 
Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el 
que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones 
de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son 
competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio 
de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas 
como privadas, que sean necesarias obtener por parte del solicitante 
para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se 
refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que 
resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del terri-
torio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin 
perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del 
oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las con-
diciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las carac-



descrites en la documentació presentada o l’incompliment o no mante-
niment dels pressupostos o requisits essencials o indispensables, legals 
o reglamentaris, que s’han tingut en compte per al seu atorgament, així 
com qualsevol altra causa que degudament i motivadament ho justifi-
que. En particular, la caducitat dels permisos d’accés i connexió suposa-
rà la ineficàcia de les autoritzacions que s’atorguen en aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar un recurs d’alçada davant de la Direcció General d’In-
dústria, Energia i Mines, en el termini d’un mes, comptat a partir de 
l’endemà d’aquell en què tinga lloc la notificació de la present, de con-
formitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Alacant, 11 de maig de 2023.– La cap del Servei Territorial d’Indús-
tria, Energia i Mines d’Alacant: Rosa María Aragonés Pomares.

terísticas descritas en la documentación presentada o el incumplimien-
to o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o 
indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta 
para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y moti-
vadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de 
acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se 
otorgan en esta resolución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común.

Alicante, 11 de mayo de 2023.– La jefa del Servicio Territorial de 
Industria, Energía y Minas de Alicante: Rosa María Aragonés Pomares.
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