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(A Celda Entrada-salida de linea subterranea
con interruptor-seccionador,
(B> Celdo de Proteccion general automatica,
con unidad de control integraclo.
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(A> Celda Entrada-salida de linea subterrdnea con
interruptor-seccionador,
(D> Celda de Proteccién Transformador Generacion, con
fusibles
(F> Transformado Generacion
~ Inversor
(Objeto de atro proyecto)
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