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SEPARATA A PROYECTO: 

DESTINO: AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA. 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE UNA LÍNEA AÉREA-SUBTERRÁNEA DE 
MEDIA TENSIÓN DE 20 KV PARA REFUERZO DE LAS INSTALACIONES 
EXISTENTES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UNA 
PARCELA RESIDENCIAL. TRAMO DE CT “CHARCO 3” A LAMT 
“VILLARROBELLA”. 

PETICIONARIO: TAYLOR WIMPEY, S.A.U. 

TITULAR: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

EMPLAZAMIENTO: PARTIDA PARAÍSO, Nº 55 VILLAJOYOSA (ALICANTE). 

EXPEDIENTE: 9031215265 
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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE UNA LÍNEA AÉREA-SUBTERRÁNEA DE 
MEDIA TENSIÓN DE 20 KV PARA REFUERZO DE LAS INSTALACIONES 
EXISTENTES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UNA 
PARCELA RESIDENCIAL. TRAMO DE CT “CHARCO 3” A LAMT 
“VILLARROBELLA”. 

PETICIONARIO: TAYLOR WIMPEY, S.A.U. 

TITULAR: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

EMPLAZAMIENTO: PARTIDA PARAÍSO, Nº 55 VILLAJOYOSA (ALICANTE). 

EXPEDIENTE: 9031215265 

1.0. ANTECEDENTES. 

El presente proyecto, responde a las necesidades de infraestructura eléctrica que 
se precisa para el suministro eléctrico a una parcela residencial en la Partida 
Paraíso, 55 de Villajoyosa. 

Para realizar dicho suministro, la compañía suministradora requiere el refuerzo de 
un tramo de línea de media tensión cercana al sector para poder dar suministro 
desde las instalaciones existentes en la propia manzana. Para esta actuación se fija 
como punto de conexión en 20kV la LAMT “Villarrobella”, en su tramo de línea 
general de 110 Al. Así, se reforzará la derivación de la LAMT y LSMT denominada 
“CHARCO” en su tramo desde la LAMT “Villarrobella” hasta el CT “Charco 2” 
existente, mediante la instalación de conductores tipo LA-100 en sus tramos aéreos 
y HEPRZ 1x240Al en sus tramos subterráneos. 

Desde el punto de entronque hasta el final del cruce aéreo de la carretera nacional 
N-332, se realizará el refuerzo manteniendo el mismo trazado existente en la 
actualidad. Así, se realizará la sustitución del conductor actual por LA-100 y se 
sustituirán los apoyos que sean necesarios para soportar el nuevo conductor. 

A partir del cruce anterior, el refuerzo de la línea se realizará en subterráneo por 
medio de un nuevo trazado llevado mayoritariamente por arcenes de carreteras y 
caminos municipales hasta el CT “Charco 3”. Sin embargo, se atravesará la parcela 
privada donde se encuentra el centro de transformación “Charco 3”, cuyo 
propietario se desconoce. 

En un proyecto aparte se describe el tramo de línea subterránea entre el CT 
“Charco 2” y el CT “Charco 3”. 

El suministro de energía eléctrica estará efectuado a la tensión de servicio de 20 
KV, desde las redes existentes, que son propiedad de Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U. 
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1.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 

1.1.1 TITULAR. 

El promotor de la presente instalación será: 

TAYLOR WIMPEY, S.A.U. 

C.I.F: A-07248206 

Domicilio social: C/ Aragón, nº 233 07005 Palma de Mallorca 

Una vez terminadas y legalizadas se cederán a la compañía suministradora, siendo 
esta en definitiva su titular. 

Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

C.I.F.: A-95.075.578. 

Domicilio social: C/Calderón de la Barca, 16, 03004 – ALICANTE 

1.1.2 TÉRMINO MUNICIPAL. 

Las instalaciones objeto de este proyecto se encuentran todas dentro del T.M. de 
Villajoyosa (Alicante). 

1.1.3 SITUACIÓN (PARTIDA, PARAJE, CALLE,...). 

La línea aérea-subterránea de media tensión a modificar se encuentra en la 
urbanización “El Charco”, cerca de la Partida Paraíso nº 55, dentro del término 
municipal de Villajoyosa, según se muestra en plano de situación que se 
acompaña. 

Según la ITC-LAT-07 del RLAT, las líneas se encuentran en la Zona A 
correspondiente a una altitud inferior a 500 metros sobre el nivel del mar. 

1.1.4 TENSIÓN NOMINAL EN KV. 

La tensión de servicio es de 20 kV. Las líneas son de tercera categoría según el 
artículo 3 del RLEAT. 

1.1.5 LONGITUD EN M. 

Habrá 117 metros de línea aérea y 300 metros de línea subterránea, por lo que el 
total de la L.A.S.M.T. medirá 417 m. 

1.1.6 Nº DE CONDUCTORES, TIPO Y SECCIÓN. 

La línea estará compuesta por 3 cables unipolares. 

Los conductores empleados en la instalación subterránea serán de aluminio con 
aislamiento seco y denominación HEPRZ1. La sección de los conductores será de 
240 mm2. 
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Los conductores empleados en la instalación aérea serán de aluminio-acero 
galvanizado desnudos con designación 100-AL1/17-ST1A. La sección de los 
conductores será de 116,7 mm2. 

1.1.7 PUNTO DE ENTRONQUE (INICIO). 

El inicio de las instalaciones de refuerzo de las redes de media tensión se 
encuentra en un apoyo existente de la línea aérea de media tensión denominada 
VILLARROBELLA. 

1.1.8 FINAL DE LÍNEA. 

El refuerzo de la línea aérea/subterránea finalizará en una de las celdas de línea del 
centro de transformación existente denominado “CT-CHARCO 3”. 

1.1.9 PRESUPUESTO TOTAL. 

El presupuesto total de las instalaciones asciende a 21.267,53 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Vicente del Raspeig, a julio de 2.017 

El Ingeniero Industrial 

 

 

 

 
D. Francisco J. Ruiz Perea. 
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